PANSTWOWY POWIATOWY

Puck, 20.02.2024 1.

INSPEKTOR SANITARNY

w PUCKU

SE.HK/4713/23/WB/24

Hotel LA SIESTA

P. Justyna i Ireneusz Jaskula
ul. Droga Rybacka 58

84-104 Jastrze¢bia Gora

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), oraz po przeanalizowaniu:

e parametréow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan,
o ktorych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia;

e wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia;

e zakresu i czestotliwo$ci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

e wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez Powiatowego Panstwowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku przed wydaniem oceny,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza,
ze w 2023 r. jako$¢ wody na plywalni Hotelu LA SIESTA
w Jastrzebiej Gorze, ul. Droga Rybacka 58
nie stanowila zagrozenia dla zdrowia kapiacych sie.

Nadzor nad strefa basenowa oraz jakoScia wody na plywalni prowadzony jest wzorowo.

1. Zarzadzajacy ptywalnig posiadal / nie-pesiadat ustalony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Pucku harmonogramu pobierania probek wody. Ponadto:

dokumentowat /nie-dekumentowat biezace obserwacje wody na ptywalni;

wykonywal /nie-wakenywat systematyczny i udokumentowany nadzor pracy urzadzen;
rejestrowal /nierejestrowat wyniki pomiaru jakosci wody;

podejmowal /nie-pedejmewal stosowne dziatania naprawcze,

prowadzit badania jakosci wody na plywalni z prawidlowg czestotliwoscia, zgodna
z ustalonym harmonogramem.

2. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly w laboratoriach posiadajacych akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajacych metodykom referencyjnym
analiz wody na plywalniach, okreslonych w cyt. wyzej rozporzadzeniu.

3. Ocena jako$ci wody doprowadzanej na ptywalnig.

Plywalnia zaopatrywana jest w wode z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Jastrzebia Gora. W oparciu
o zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294), Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku
wydat ocene jakosci wody za 2023 r. dnia 06.02.2024 r. znak SE.HK/4710/23/WBi/24, w ktorej stwierdzit,

7e woda z w/w wodociagu jest przydatna do spozycia przez ludzi.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku
84-100 Puck, ul. Zeromskiego 2

tel.: 58 673 03 41, fax. 58 673 03 41

e-mail psse.puck@sanepid.gov.pl



4. Ocena jako$ci wody na ptywalni.

Kontroli jakoéci wody podlega: Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji / woda
w niecce basenowej / woda wprowadzana do niecki z hydromasazem z cyrkulacji / woda w niecce

z hydromasazem:

liczba punktéw pobierania probek wody: 4
liczba badan ogodtem: 2
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej: 68
liczba badan wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku: 4

Jako$¢ wody na ptywalni odpowiadata wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. 22022 r., poz. 1230). Nie zanotowano zadnych przekroczen mikrobiologicznych w niecce basenowej,
jacuzzi oraz w ich cyrkulacjach. Pojedyncze odstgpstwa parametrow fizyko-chemicznych przedstawiono

w tabeli ponizej:

- woda wprowadzana do niecki basenowej z cyrkulacji:

Oznaczane parametry

nieodpowiadajgcy

Ilo$¢ oznaczen
ch wymaganiom

ogodlem
Tlo$¢ oznaczen

Najwyzsze
dopuszczalna
Minimalna
warto$¢
przekroczenia
Maksymalna
wartos$é
przekroczenia

wartos¢

Parametry mikrobiologiczne - NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEN
Parametry fizykochemiczne

Chlor zwigzany mg/I 0,2 13 0,31
Chloroform mg/1 0,03 5 1 . 0,050

—
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- woda w niecce basenu :

Oznaczane parametry

nieodpowiadajacy

Tlo$¢ oznaczen
ch wymaganiom

ogolem
przekroczenia

Maksymalna

przekroczenia
warto$¢

Najwyisze
dopuszczalna
Tlo$¢ oznaczen
Minimalna
wartosé

wartosé

Parametry mikrobiologiczne - NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEN
Parametry fizykochemiczne
Potencjal redox (oksydoredukcyjny) >750 lub 23 1 - 668
przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCI >770
[mV] zaleznie
od pH
Chloroform mg/] 0,03 5 1 - 0,052
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- woda wprowadzana do niecki z hydromasazem z cyrkulacji:
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Parametry mikrobiologiczne - NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEN
Parametry fizykochemiczne
Chlor zwiazany mg/l ' 0,2 | 13 I 1 | - | 0,87
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Parametry mikrobiologiczne - NIE ZANOTOWANO PRZEKROCZEN
Parametry fizykochemiczne
Potencjat redox (oksydoredukcyjny) >750 lub 23 1 - 677
przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCI >770
[mV] zaleznie
od pH
Chlor zwigzany mg/l 0,3 23 1 - 0,83
Utlenialno$¢ mg/l <4 23 7 6,8 10,0

5. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej w zakresie bakterii Legionella sp. (woda z natryskow).

Jako$é cieplej wody uzytkowej dostepnej pod natryskami w strefie basenowej, podczas kontroli z dnia
30.01.2023 r. nie odpowiadata wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagafi, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z
2022 r., poz. 1230). Wdrozone dzialania naprawcze przyczynity si¢ do skutecznej poprawy jakosci wody, co
potwierdzono wynikami badan pobranych z dnia 15.02.2023 r. Kolejne badanie potwierdzajace prawidfowa
jako$¢ wody uzytkowej wykonano dnia 15.11.2023 r.

Panstwo h Powlatowy
inspektor Sphitarny w Pucku
Zup- gleksfindra Lange
Zastepca Panitwloyego Powiatowego

Inspektora\Saitarnego w Pucku
Otrzymuja:
I. Jako strony w sprawie:
1. Hotel LA SIESTA, Justyna i Ireneusz Jaskuta, ul. Droga Rybacka 58, 84-104 Jastrz¢bia Gora
II. Do wiadomosci:
1. ala
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