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Nr prébki:

Zleceniodawca:

Rodzaj prébki
Wykorzystanie wyniku:
Obiekt wodny:

Miejsce pobrania proébki:

Data, godzina pobrania probki:
Data rozpoczecia badan:

Data zakoriczenia badan:
Zlecenie:

Protokét pobrania prébki:

Prébka:

Stan prébki:
Osoba pobierajaca prébke:
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SPRAWOZDANIE z BADAN 9975/2023

W-8881-23

ZALESIE MAZURY Mariusz Czeszejko-Sochacki Sp k.

Zalesie 12, 11-010 Barczewo

Woda z niecki basenowe;j Wyposazonej w urzadzenia wytwarzajacej aerozol wodno-
powietrzny, jednorazowa

w obszarze regulowanym prawnie #

Zalesie Mazury Active Spa, Catoroczny Oérodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZALESIE s.c.,
11-010 Barczewo, Zalesie 12

Basen maty
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46/2023

do zlecenia nr 46/2023

Prébka pobrana i dostarczona do laboratorium przez przedstawiciela Laboratorium
Badawcze Anchem

zostaly spetnione kryteria przyjecia

Dawid Wasilewski

Metoda pobierania (Status metody)

Pobranie probil: PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Srram sipren; PN-EN ISO 5667-5:2017-10
Pomiary wykonane w miejscu pobrania prébki
. Najwyzsza
Lp. Badana cecha Metoda badar St Jednostka . Wym'f, dopuszczalna wartog¢
metody [niepewnos¢ ( U)] .
lub zakres
T — — PN-77/C-04584 (norma
1 empe :Jésk?o J wycofana, bez A °C 32,4 -
P Zastapienia w PKN)
PB-62 edycja 2 z
Stezenie chloru zwigzanego [ 08.11.2021 na podstawie
| ,3 do0,3
2 (z obliczen) testu Hach nr 8021 i nr a me/ g <
8167
PB-62 edycja 2 z
T 08.11.2021 na podstawie
| -1,
3 Stezenie chloru wolnego testu Hach nr 8021 | nr A mg/ 0,4 0,7-1,0
8167
PB-55 edycia 3 6,5<pH<7,3-->min
4 Potencjat redox oy 1e1 ;:)1281 z A mv 992 750mV; 7,3 <pH<7,6
i -->min 770 mV
5 pH PN-EN ISO 10523:2012 A - 6,5 6,5-7,6
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Badania wykonane W laboratorium :

Stat Wynik Najwyzsza <
atus 2
Lp. Badana cecha Metoda badan Jednostka . 2 dopuszczalna wartos¢
P metody [niepewnosc (V)] lif zalfee
‘ Liczba Pseudomonas | p.EN 1SO 16266:2009 \ A \jtk/lOO ml 0 \ 0
aeruginosa

12, PN-EN 1SO 9308- A jtk/100 ml 0 0
1:2014-12/A1:2017-04

~

Liczba Escherichia coli

\ PN-EN 1SO 9308-1:2014-

\ Indeks nadmanganianowy

PN-EN ISO 8467:2001 A mg/| 0,6 \ 4,0
(Utlenialno$¢ z KMnOa) \ e/ \

Legenda/Objasnienia:

UWAGA DOTYCZACA INDEKSU NADMANGANIANOWEGO: Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoécig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego
zawartoécig w wodzie doprowadzanej na ptywalnig zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku W sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac woda na ptywalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016).

UWAGA DOTYCZACA CHLORU WOLNEGO: W sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznych zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki
basenowej kapigcymi motzliwe jest krotkotrwate podwyzszone stezenie chloru wolnego do wartoéci nie wigkszej niz 3,0 mg/l.

*Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 . W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (Dz.U. 2015 poz.
2016).

A - metoda akredytowana, referencyjna o ile prawo tak stanowi, moze by¢ wykorzystywana do stwierdzenia zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie

A* - metoda akredytowana zewngtrznego dostawcy ustug, referencyjna o ile prawo tak stanowi, moze by¢ wykorzystywana do stwierdzenia zgodnosci W obszarze
regulowanym prawnie

U - niepewno$¢ rozszerzona wyniku. Niepewno$¢ rozszerzona wyniku obliczana jest przy zastosowaniu wspotczynnika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufnosci ok. 95%.
W metodach mikrobiologicznych niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobierania probki.

Umieszczenie niepewnosci oraz stwierdzenia zgodnosci wyniku zostato ustalone ze zleceniodawca na etapie zlecenia.

Dolne zakresy pomiarowe odnosza sie do granicy oznaczalnoéci zastosowanej metody.

Wynik/Rezultat wyrazony w formie < oznacza wynik ponizej zakresu pomiarowego metody. Wynik/Rezultat wyrazony W formie > oznacza wynik powyzej zakresu
pomiarowego metody. Klient zapoznaf sig ze sposobem przedstawiania wynikéw obowigzujacym w Laboratorium Badawczym ANCHEM na dzient podpisania zlecenia
i akceptuje go (Ksiega Jakoscir. 5.10 oraz zatacznik nr 1 do KJ ,Zakres dziatalnosci laboratoryjnej”, w ktorym wymienione s3 wartoéci niepewnosci rozszerzonej dla
dolnego i gérnego zakresu pomiarowego metod).

# - Informacje zostaty pozyskane od zleceniodawcy, laboratorium nie ponosi za nie odpowiedzialnoéci. Dane dostarczone przez klienta moga wptywac na waznost
wynikow.

W przypadku pobrania i/lub dostarczenia probki przez zleceniodawce wyniki odnosza sie do otrzymanej prébki, a laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap
pobierania i /lub transportu. W przypadku pobierania prébek przez klienta niepewno$¢ pomiaru nie obejmuje etapu pobierania probki.

Stwierdzenie zgodnosci:

Wyniki ktore sa wyzsze niz najwyzsza dopuszczalna wartoé¢ lub nie mieszczg sig W sakresie zostaty pogrubione. Wynik pogrubiony: stwierdzenie niezgodnosci. Wyniki
bez pogrubienia: stwierdzenie zgodnoéci. Zasada decyzyjna: prosta akceptacja. Stwierdzenie zgodnosci wedtug wytycznych ILAC-G8:09/2019. W przypadku wyniku
pomiaru zblizonego do granicy tolerancji ryzyko btednej akceptacji lub btednego odrzucenia wynosi do 50%. Zasada decyzyjna zostata ustalona z klientem.

W przypadku stwierdzenia zgodnosci wyniku z wymaganiem, jezeli wynik znajduje sie powyzej (>) lub ponizej (<) granicy zakresu pomiarowego metody laboratorium,
stwierdzenie laboratorium o zgodnoéci/niezgodnoéci nalezy traktowac jako opinig i interpretacje laboratorium, ktéra bazuje na uzyskanym rezultacie badania i jego
interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody.

Sprawozdanie z badan wykonano w 2 egzemplarzach
1.a/a

2. ZALESIE MAZURY Mariusz Czeszejko-Sochacki Sp k.
Zalesie 12, 11-010 Barczewo

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE - osoba autoryzujaca wyniki: BADANIA FIZYKOCHEMICZNE - osoba autoryzujaca wyniki:
Joanna Frygier Magdalena Zdunowska
A et 4-
Ayt ASppLeiit
pA { /!/y[ 4 s Mnodakk
e UL

Kierownik lalgtatorium

Zatwierdzit: Izabela ka
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Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 1415 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzajacy spetnienie wymagan
normy PN-EN 1SO/IEC 17025:2018-02
Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Baskiewicz, ul. Korczaka 2, 87-300 Brodnica, NIP 874-103-52-66
Tel. 56 4932760, internet: www.anchem.info.pl, e-mail: anchem@anchem.info.pl
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