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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:
e art. 4 ust. la pkt [ Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U, 22023 r. poz. 338 ze zm.),
e § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawic
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U, z 2022 r, poz.
1230)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
stwierdza, ze woda w nieckach plywalni Hotelu Afrodyta Business & Spa
jest przydatna do kapieli

Uzasadnienie

W oparciu o sprawozdania z probek wody pobranych w dniu 11.01.2024 z niecek basenowych

na plywalni Hotelu Afrodyta:

Nr sprawozdania Data sprawozdania Punkt poboru
L./1/12/2023/1/F/1 16.01.2024 Woda wodociggowa
wprowadzana na ptywalnig
1./1/12/2023/1/FM/2 22.01.2024 Basen
E/1/12/2023/1/FM/3 22.01.2024 Jacuzzi zewnetrzne
1./1712/2023/1/FM/4 22.01.2024 Brodzik dla dzieci

EA1/12/2023/1/FM/5 22.01.2024 Jacuzzi wewnetrzne




Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie dokonal biezacej oceny jakosci wody
w zakresie nastepujacych parametrow: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogblna liczba
mikroorganizméw w 36£2 °C, liczba Legionella sp., chlor zwiazany, chlor wolny, potencjat redoks, pH,

utlenialnosc.

Niniejsza ocena jest wazna do czasu wydania nowej oceny.
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