1/1/12/2023/2/FM/6 05.02.2024 Cyrkulacja niecki basenowej
i brodzika dla dzieci
L/1/12/2023/2/FM/7 05.02.2024 Cyrkulacja jacuzzi
zewnetrznego
1/1/12/2023/2/FM/8 05.02.2024 Cyrkulacja jacuzzi
wewnetrznego

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie dokonal biezacej oceny jakosci wody

w zakresie nastepujacych parametrow: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.,

metnos¢, ogdlna liczba mikroorganizméw w 3642 °C, chlor zwiazany, chlor wolny, potencjat redoks,

pH, utlenialnos¢, azotany, chloroform, ¥ THM.

Wyniki wskazujg, ze woda w systemach cyrkulacji jacuzzi niecki basenowej i brodzika dla

dzieci, jacuzzi wewnetrznego i jacuzzi zewngtrznego nie spetnia wymagan Rozporzadzenia Ministra

Zdrowia zdnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim

na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) w nast¢pujacym zakresie:

powinna odpowiada¢ woda

Punkt poboru Przekroczone Wynik Wartos¢
parametry parametryczna

Cyrkulacja niecki basenowej i brodzika dla Metnosé 0,49 + 0,07 <0,3 NTU
dzieci NTU

Cyrkulacja jacuzzi zewnetrznego Metnosé 0,42 £+ 0,06 <0,3 NTU
NTU

Cyrkulacja jacuzzi wewnetrznego Metno$é 0,42 £ 0,06 <0,3NTU
NTU

Pozostale badane parametry mieszcza si¢ w zakresie okreslonym przepisami prawa.

Niniejsza ocena jest wazna do czasu wydania nowej oceny.
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