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Hotel ,Bacéwka Radawa &Spa”

PREIS Pawet Preisner spotka komandytowa
ul. Cicha 30a

37-523 Radawa

Zbiorcza roczna ocena jakosci wody basenowej
na Krytej Plywalni Bacowka Radawa SPA, ul. Cicha 30a
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarostawiu dziatajgc na podstawie:
art.4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r.
poz.338 z pozn.zm.) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. z 2022 r., poz.1230) - dokonat
zbiorczej rocznej oceny jakosci wody na Krytej Plywalni Bacéwka Radawa SPA, ul. Cicha
30a.

Podstawa wydania zbiorczej rocznej oceny jakosci wody na ptywalni jest analiza:

1) parametrow jakosci wody na plywalni ocenianych na podstawie wymagari, o kidrych mowa
w § 3 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230),

2) wynikéw badan jako$ci wody na ptywalni wykonywanych przez zarzgdzajgcego ptywalnia,

3) zakresu i czestotliwosci wykonywania badann przez =zarzadzajacego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

4) wynikéw badan wody basenowej wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Jarostawiu w roku kalendarzowym, ktérego dotyczy ocena.

Kryta Plywalnia Bacowka Radawa SPA, ul. Cicha 30a zasilana jest z wodociggu Piwoda, ktérego
zarzadca jest Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Wigzownica, ul. Warszawska 17, 37-522
Wigzownica. Jako$§é wody w przedmiotowym zasilajgcym wodociggu jest zgodna z wymogami
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Kryta Plywalnia zlokalizowana jest w wydzielonej czgsci budynku SPA kompleksu rekreacyjno —
ustugowego z czescig gastronomiczng, hotelowa. Plywalnia posiada niecke rekreacyjng
z hydromasazem (tzw. schodki). Na plywalni brak jest niecki do nauki ptywania dla niemowlat
i dzieci do lat trzech, a przy wejsciu do strefy basenowej brak brodzika.

Gtéwne atrakcje to: faweczka babelkowa pods$wietlana kolorami. Ptywalnia dysponuje 2 kabinami
natryskowymi, w tym jedna zlokalizowang przy szatni meskiej, zas drugg przy szatni damskiej.

Harmonogram pobierania prébek wody basenowej w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej
przez wiasciciela plywalni zostat zatwierdzony przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Jarostawiu na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

ad. 1) Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada woda na ptywalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230),
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zarzgdzajgcy ptywalnia na podstawie biezacej obserwacji wody na plywalni, prowadzit
systematyczny i udokumentowany nadzér pracy urzadzen oraz rejestrowat wyniki pomiarow
jakosci wody w zakresie nastepujacych parametrow: pH wody, temperatura wody, chloru wolnego.
potencjatu redox, chloru zwigzanego.

Rejestrowanie wynikéow pomiaréw jakosci wody na ptywalni w zakresie parametrow: pH wody,
temperatury wody, potencjatu redox odbywato sie codziennie nie rzadziej niz co 4 godziny
w trakcie godzin uzytkowania ptywalni, przy czym pierwsza rejestracja miata miejsce kazdorazowo
przed rozpoczeciem jej uzytkowania. Natomiast w zakresie parametru chloru zwigzanego raz na
dobe. Dodatkowo po przeanalizowaniu wynikow pomiaréw parametrow wody na plywalni
przedtozonych przez zarzadce piywalni, Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w_Jarostawiu ponownie zwraca uwage na koniecznos¢ zwiekszenia czestotliwosci pomiaru
chloru wolnego, tj. co cztery godziny w trakcie uzytkowania plywalni, gdyz z przediozonej
dokumentacji wynika, iz pomiary tego parametru odbywaja sie raz na dobe.

Obowiazek ten wynika z § 3 ust.1 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r.,
poz.1230).

Zarzadzajacy pltywalnig dokonywat biezgcej obserwacji wody na ptywalni, co udokumentowane
byto w prowadzonym rejestrze. W 2023 r. zarzadzajgcy ptywalnig nie zgtaszat do PPIS
w Jarostawiu wystgpienia incydentéw katowych lub wymiotnych w wodzie na ptywalni.

ad. 2) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarostawiu dokonat analizy wynikéw badan
wody basenowej realizowanych_przez zarzadzajgcego ptywalnig w ramach kontroli wewnetrzne;.
Z przeprowadzonej analizy wynika, ze w okresie sprawozdawczym probki wody pobierane do
badan laboratoryjnych w ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej przez zarzadzajgcego
ptywalnia w zakresie parametréw mikrobiologicznych kazdorazowo odpowiadaty wymogom
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230). Natomiast w zakresie parametrow
fizykochemicznych 1 prébka wody uleglta zakwestionowaniu w zwigzku ze stwierdzong
podwyzszong zawartoscig metnosci oraz chloru zwigzanego w wodzie basenowej (woda
wprowadzona do niecki rekreacyjnej z systemu cyrkulacji).

Zestawienie kwestionowanych parametrow w badaniach wykonywanych w ramach kontroli
wewnetrznej przez zarzadzajgcego ptywalnig obrazuje ponizsza tabela.

Data pobrania prébki wody Miejsce pobrania prébki wody | Kwestionowane parametry
11.08.2023 . Woda wprowadzana do niecki | - metnosé

rekreacyjnej z systemu - chlor zwigzany

cyrkulacji

Ad. 3) Badania jako$ci wody w ramach kontroli wewnetrznej realizowane byly zgodnie
z harmonogramem pobierania probek wody na 2023 r. zatwierdzonym przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarostawiu.

Zarzadzajacy plywalnig prowadzi badania wody w niecce basenowej (co 2 tygodnie), w systemie
cyrkulacji (1 raz w miesigcu), wody z natryskow (raz w roku). Badania wody z zastosowaniem
referencyjnych metod analizy okreslonych w zataczniku nr 4 do ww. rozporzadzenia, w ramach
kontroli wewnetrznej, przeprowadzito Laboratorium SGS Polska Pracownia Srodowiskowa, 43-200
Pszczyna, ul. Cieszynskiego 52 a, ktére uzyskato akredytacje Polskiego Centrum Akredytacii



- certyfikat akredytacji o numerze AB 313. Badania jakosci wody wykonane zostaty zgodnie
z wymaganym zakresem okreslonym w zataczniku nr 1 i nr 2 do rozporzgdzenia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach.

Zakres badan obejmowat nastepujace parametry:

a) mikrobiologiczne (zatgcznik nr 1) - Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogoélna liczba
mikroorganizméw w 36 +2°C po 48 godzinach, Legionella sp.

b) fizykochemiczne (zatgcznik nr 2) — metnos¢, chloroform, ZTHM, azotany, utlenialnos¢, potencjat
redox, chlor zwigzany, chlor wolny, pH.

Powyzsze wymagania dotyczg wody wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulaciji,
wody w niecce basenowej, wody w nieckach basenowych wyposazonych w urzgdzenia
wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny.

Ad. 4) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarostawiu w ramach prowadzonego
nadzoru sanitarnego pobrat do badan laboratoryjnych prébki wody w dniu 27.11.2023 r. z Krytej
Plywalni Bacowka Radawa SPA, ul. Cicha 30 a. Badania prébek wody zostaty przeprowadzone
przez akredytowane laboratorium - certyfikat akredytacji o numerze AB 343, tj.. WSSE
w Rzeszowie - Dziat Laboratoryjny, 35-959 Rzeszéw, ul. Wierzbowa 16 - Laboratorium Higieny
Komunalnej oraz WSSE w Rzeszowie - Dziat Laboratoryjny, 35-959 Rzeszow,
ul. Wierzbowa 16 - Laboratorium Higieny Komunalnej - Pracownia w Przemyslu, 37-700
Przemysl, ul. Mariacka 4.

Analiza wynikow badan probek wody, pobranych w dniu 27.11.2023 r. wykazata, ze
zakwestionowaniu ulegly 2 probki wody basenowej, w tym: 1 pod wzgledem parametrow
fizykochemicznych (niecka rekreacyjna) oraz 1 pod wzgledem parametréw fizykochemicznych
i mikrobiologicznych (woda wprowadzona do niecki rekreacyjnej z systemu cyrkulacii).

Zestawienie kwestionowanych parametréw w badaniach wykonywanych w ramach nadzoru przez
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarostawiu obrazuje ponizsza tabela.

Data pobrania probki wody Miejsce pobrania prébki wody | Kwestionowane parametry
27.11.2023r. Niecka rekreacyjna - metnosé
- chloroform
271120231, Woda wprowadzana do niecki | - ogélna liczba
rekreacyjnej z systemu mikroorganizmow w
cyrkulacji temperaturze 36 + 2°C po 48
h w 1ml wody
- chloroform
- metnosé

Kwestionowane parametry wody basenowej w 2023 r. i ich wptyw na zdrowie:

- metno$é - ma znaczenie dla jakosci wody nie tylko pod wzglgdem estetycznym, ale rowniez
wigze sie z czystoscig mikrobiologiczng (mikroorganizmy chetnie bytujg na zawiesinie). Dlatego
tez, podwyzszonej metnosci towarzyszg przekroczone wskazniki mikrobiologiczne i trudnosci
w dezynfekgji.

- chloroform — ma draznigcy wplyw na skére (pozbawiajac jg ochronnej warstwy lipidowej) i drogi
oddechowe, wnika w strukture wiosoéw ostabiajgc je, negatywnie wplywa na zapach wody,
szczegélnie wrazliwe na dziatanie chloroformu sg dzieci i osoby o obnizonej odpornosci (alergie,
choroby uktadu oddechowego), w zwigzku z tym wskazane jest utrzymanie poziomu chloru
zwigzanego oraz utlenialnosci na mozliwie niskim poziomie.

- Ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C — wskaznik ten obejmuje bakterie powszechnie
wystepujgce w $rodowisku wodnym, wnoszone na plywalnig¢ przez osoby kapigce sie.
Podwyzszony wzrost w/w bakterii nie stanowi wysokiego zagrozenia zdrowotnego, ale moze
$wiadczy¢ o okresowo nieskutecznym procesie uzdatniania lub niedostosowaniu technologii
uzdatniania do obcigzenia niecki.




- chlor zwigzany - badanie tego parametru pozwala na okreslenie wtasciwego prowadzenia
technologii uzdatniania i dezynfekcji wody. Podwyzszona zawarto$¢ chloru zwigzanego moze
powodowaé podraznienia uktadu oddechowego i bton $luzowych: piekace zaczerwienione oczy,
wysuszenie | Swigd skéry, uczucie pieczenia w gardle i nosie. Jest to produkt uboczny
niedostatecznego utlenienia substancji organicznych podczas procesu dezynfekcji wody.

Przeprowadzona analiza wynikéw badan laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli
wewnetrznej prowadzonej przez zarzadzajgcego ptywalnia za 2023 r. wykazata jednorazowo
niewielkie odchylenia od normy parametréow chemicznych: metno$é, chlor zwigzany. Natomiast
analiza badan przeprowadzonych w ramach kontroli urzedowej pozwala stwierdzi¢, ze
w ocenianym okresie czasu, wystgpity niewielkie odchylenia od normy nastepujacych parametréow
fizykochemicznych: chloroform, metno$¢ oraz incydentalnie przekroczenia parametrow
mikrobiologicznych tj. ogdlna liczba mikroorganizméw w 36 £ 2°C po 48 h w 1 ml wody
(kwestionowana 1 probka wody). W zwigzku z kwestionowanymi parametrami wody basenowe;j
probek wody pobranych do badan laboratoryjnych w ramach kontroli urzedowej, PPIS
w Jarostawiu po przeanalizowaniu ryzyka zdrowotnego prowadzit postepowanie administracyjne,
w ktérym zobowigzat wiasciciela do wylaczenia niecki z uzytkowania (niecka rekreacyjna), podjecia
dziatan naprawczych i przediozenia kontrolnych wynikdbw badan. Natychmiastowo byty
prowadzone dziatania naprawcze przez zarzadzajgcego plywalnia, w tym wylgczono niecke
z uzytkowania, o czym zarzadca ptywalni poinformowat PPIS w Jarostawiu. Po przeprowadzeniu
dziatan naprawczych zarzadzajgcy ptywalnia wykonat kontrolne badania wody basenowej
potwierdzajace jakos¢ wody zgodng z wymaganiami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. z 2022 r., poz.1230). Postepowanie administracyjne zostato zakorficzone / wydano decyzje
o wiaczeniu niecki do uzytkowania.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarostawiu zwraca uwage
na koniecznos¢ poczynienia dalszych staran w zakresie jakosci wody, by wyeliminowaé do
minimum wyniki odbiegajgce od nakazanych norm w przysztosci.

Ponadto zarzadzajacy ptywalnia wykonat w ramach kontroli wewnetrznej badanie cieptej wody
uzytkowej pobranej z natrysku zlokalizowanego przy szatni basenowej, w zakresie obecnosci
bakterii z rodzaju Legionella sp. Po przeanalizowaniu sprawozdania z badan PPIS w Jarostawiu
stwierdzit wysokie skazenie instalacji cieptej wody uzytkowej bakteriami z rodzaju Legionella sp.
(>1000 jtk/100 ml wody) i wydat decyzje administracyjna z natychmiastowa wykonalnoscig
zobowigzujgcg witasciciela obiektu do przeprowadzenia dziatan naprawczych zmierzajacych do
redukgji liczby bakterii (m.in. dokonania przegladu technicznego sieci, monitorowania temperatury
cieptej wody, przystgpienia do czyszczenia i dezynfekcji systemu). Wiasciciel ptywalni po 1
tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji sieci zlecit badanie cieptej wody w kierunku bakterii
z rodzaju Legionella sp. Przedtozone kontrolne wyniki badan wody cieptej uzytkowej nie ulegly
zakwestionowaniu. Na koniec 2023 r. postepowanie administracyjne w toku, gdyz kolejne badania
cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac zgodnie z wydang decyzjg w odstepach co 3 miesigce.

Jezeli w dwoch kolejnych badaniach wykonanych w odstepach trzech miesiecy stwierdzi sie
obecnosé bakterii Legionella < 100 jtk/100 ml wody, to nastepne badanie mozna wykonaé za rok.

Dodatkowo w 2023 r. PPIS w Jarostawiu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego wykonat
badanie cieptej wody uzytkowej na obecnos$¢ bakterii z rodzaju Legionella sp., pobranej z natrysku
zlokalizowanego przy szatni Krytej Ptywalni Bacéwka Radawa SPA, ul. Cicha 30 a. Badana probka
wody odpowiadata wymaganiom zatgcznika nr 1 do ww. rozporzadzenia.

W nawigzaniu do oceny ubieglorocznej jakos¢ wpdy basenowej na Krytej Ptywalni Bacowka
Radawa SPA pod wzgledem parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych utrzymywata sie
na podobnym poziomie jak w 2022 r.

Zarzadzajacy ptywalnia w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie
informuje o jako$ci wody basenowej.



Biorgc pod uwage powyzsze Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarostawiu po
wnikliwej analizie stwierdza, iz ostatecznie jakosci wody na Krytej Plywalni Bacéwka
Radawa SPA, ul. Cicha 30a odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na
Plywalniach (Dz. U z 2022 r., poz. 1230) w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym,
jednak podkresli¢ nalezy, ze incydentalnie w 2023 r. wystapity przekroczenia parametrow
zaréwno fizykochemicznych, jak i mikrobiologicznych.

Oyzymuig:
/ Adresat (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. ala BB

Do wiadomosci:

3. WSSE w Rzeszowie — e-mail: hk.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl







