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Zbior cza t oczna ocena j akości wody
na krytej pĘwalni w Focus Hotel Premium Elbląg

ul. Stary Rynek 54-59,82-300 Elbląg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 4 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t1. Dz. łJ . z 2023 t,, poz. 338 z późn, zm,) oruz § 4 rozporządzęnia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalniach (tj. Dz.U. z2O2ż r.,
poz. 1230), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pĘwalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Elblągu i spełnia

wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spoĄcia przezludzi (Dz. U. z20l7 r,,poz.2294).
2. PĘwalnia wyposżona jest w:

- l nie ckę basenową z lr ządzeniami wytw ar zaj ącym i aerozo l wo dno-pow ietr zny,

- l jacuzzi,
- natryski

3 . Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pĘwalnią w wyniku:

1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania w Dzienniku

eksploatacji obieklu,
2) systematyaznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów

w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru zwięanego i temperatury,

4. Badania jakości wody na pĘwalni wykonywane były ptzezzarządzającego:

1) zgodnie z zaakceptowanym w dniu 12.12.2022 r., przezPństwowego Powiatowego Inspeklora Sanitamego

w Elblągu, harmonogramem badań jatoSci wody basenowej oraz kużdoraznwo w przypadku wystąPie,nia

sytuacji mogącej mieó wpĘw na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii;

2) zgodnie z .vq1maganym zakresem określonym w załącznikach: Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie wymagń jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

(tj,Dz.U. z2022 r,,poz. 1230),

- zakres badń wykonywanych w laboratorium obejmował następujące pafametry :

Escherichia coli w l00ml wody, Pseudomonas aeruginosa w 100ml wody, ogólnaliczba mikoorganizmów

w 36+2oC po 48 h w l ml wody, Legionella sp. w 100 ml wody, mętnoŚÓ, chloroform,

' 
THM, azotany, utlenialność,

- zakes badań wykonywanych przęz pracowników obieklu (niezależnie od badń wykonywanYch Przez

Laboratorium Centrum Badńi Dozoru Sp. z o.o, w Lędzinach) - obejmowń odczyĘ nw. wartoŚci;

potencjału rędox, chloru wolnego i chloru związanego, pH i temperatury wody;

3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załącmiku Nr 3-do tozporządzenia'Ministra Zdtowia

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
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4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz wody na pĘwalniach, określonych w zńączniku Nr 4

do obowiązującego przepisu prawnego;

5) w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj.:

_ Laboratorium Centrum Badan i Dozoru Sp. z o.o. w Lędzinach, Nr akredytacji PCA: AB 418,

5. Zarządzający pĘwalnią ptzekarywń terminowo Pństwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu
, w Elblągu wyniki badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy woda nie spełniała

wymagń określonych w zńącznikllNr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymąań, jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalniach (tj. Dz. U, z 2022 r, poz. 1230) oraz

dokumentował chronologicmie sprawozdaniazbadń na obiekcie, zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia,

6. Zarządzający obiektem umieścił na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w miejscu widocmym dla

ułtkowników tj. w holu basenu komunikat obieżącejjakości wody,

7. Zarządzający pĘwalnią poinformował użytkowników obiektu, na prowadzonej stronie intemetowej obiektu

Focus Hotel Premium Elbląg o ostatniej zbiorczel rocmej ocenie jakości wody na pĘwalni, wydanej przsz

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Elblągu w dniu 23,03.20ż3 r.

Jakość wody w pływalni hotelowej w obiekcie: Focus Hotel Premium Elbląg w Elblągu, ul, Stary Rynek

54-59, w okresie od wydania zbiorczej rocznej oceny jakości wody za2022 r., spełniała wymagania mikrobiologiczne

i fizykochemicme określone w zńącznikach Nr 1 i Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó woda na pĘwalniach (t.s. Dz.U. z 2022 r., poz. 1230), z wyjątkiem

próbki wody pobranej do badania w dniu ż7.07.2023 r,, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody ciepłej z natrysku

węńa sanitarnego w części męskiej basenu, gdzie stwierdzono zaniecryszczenie mikrobiologicme wody bakleriami

zrodzaju Legionella.

W związku z povłyższym, w celu usunięcia stwierdzonych zagtożeń oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne

osób korzystających z basenu w ,,Focus Hotel Premium Elbląg" w Elblągu, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Elblągu wydał decyzję mak: HK.9027,3.97.2023.WK.3 z dnia21.08.2023 r., w której stwierdził wysokie skźenie
sieci wody ciepłej, zewzgIędu na niespełnienie wymagń mikrobiologicznych określonych w zńączniku Nr 5 części A
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadaó woda

na pĘwalniach. Po przeprowadzeniu działń naprawczych oraz przedłozeniu sprawozdania z badań potwierdzającego

zgodność zwymaganiami sanitamymi określonymi w ww. rozporządzeniu, decyĄazostńa uchylona.

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu mając na uwadze powyższą analizę stwierdza,

ze administrator ,,Focus Hotel Premium Elbląg" w Elblągu przy ul, Stary Rynek 54-59 prowadził ocenę jakości wody

zgodnie z wymaganiami obowiązuj ących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób

korzystających z pĘwalni. Niezwłocznie podejmował równieź dzialania w celu zapewnienia wody do kąpieli

o bezpiecznejjakości.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów przez zarządcę, a także na podstawie sprawozdań

zbadahwody na pływalni, wykonanych w dniu 29,05.2023 r. przez Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego

w Elblągu przed wydaniem oceny rocznej (zgodnie z § 4. pkt 4. roąorządzenia MinistraZdtowiaz dnia 9 listopada

20L5 r. w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalniach (j. Dz. U, z2022 r., poz. 1230)),

państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza, że woda w pĘwalni hotelowej ,,Focus Hotel Premium

Elbląg" w Elblągu ptzy ll. Stary Rynek 54-59, w tym doprowadzana na pływalnię, spełnia wymagania mikrobiologiczne

i firykochemiczne określonew zńącznikach Nr l i Nr 2 do ww. tozporządzenia.
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Focus Hotels S.A
plac kościelęckich 3
85-033 Bydgoszcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przesyła w załączeniu zbiorczą roazną ocenę
jakości wody na pływalni w obiękcie: Focus Hotel Premium Elbląg w Elblągu, ul. Stary Rynek 54-59.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że zgodnie
z wmaganiem § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadaó woda na pływalniach (tj, Dz. IJ. z 2022 r. poz, 1230) zarządzający pĘ.walnią
w komunika cie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekci ę oraz na stronię internetowej Qeżeli taka jest

prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rceznej ocęnie jakości wody na pł;łłalni dokonanej przez
właściwego inspektora sanitarnego.
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