PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W WADOWICACH
HK.9020.1.398.2022 Wadowice, dnia 27 marca 2023 r.
L.dz.5307/22
Efektywny Hotel Sp. z o.0.

os. Parkowe Wzgorze 14, 32-031 Mogilany
Miyn Jacka Hotel & SPA
Jaroszowice 234
34-100 Wadowice

Dotyczy: zbiorczej rocznej oceny pfywalni

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach (PPIS) dziatajac na podstawie
art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcii Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z pdzn.zm.) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari jakim powinna odpowiadac woda na plywainiach (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2016) przesyta w zatgczeniu Protokof rocznej oceny wody na plywaini za rok
2022, w zakresie spetnienia wymagan rozporzadzenia.

Jednoczesnie Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach (PPIS) w wyniku
przeprowadzonej oceny na podstawie kontroli z dnia 9 grudnia 2022 r., stwierdza:

— woda na ptywalni w Hotelu & SPA Miyn Jacka w Jaroszowicach 234 odpowiada
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagari jakim powinna odpowiadac woda na pfywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

Z powazaniem
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Otrzymuja:
1. Adresat e-mail: anna.skrzypek@hotelmi.pl
.@ a/a

PR

Wyk. R. Bogacki. tel.: 33 8233511 wew. 15

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2
www.gov.pl/web/psse-wadowice e-mail: psse.wadowice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssewadowice/skrytka
centrala tel.: (+48) 33 82 33 766, 33 82 34 658
sekretariat PPIS tel.: (+48) 33 82 33 766, fax: (+48) 33 82 33 511
REGON: 000655008 / NIP: 551-11-15-646
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Zalacznik nr 7
do Procedury PP-2/HK stanowiacej zatgcznik do pisma
MPWIS znak: N3.0132.1.2016 z dnia 4 lipca 2017 r

PROTOKOL ROCZNEJ OCENY WODY NA PLYWALNI ZA ROK 2022
1. Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny:

§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari

Jakim powinna odpowiadac woda na pfywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
2. Nazwa i adres ocenianej plywalni:

Przedsiebiorca dziatajgcy pod firma Efektywny Hotel Sp. z 0.0. os. Parkowe Wzgdrze 14,
32-031 Mogilany, prowadzi ptywalnie potozong w Hotelu & SPA w Jaroszowicach 234.
Osobga odpowiedzialng za ptywalnie w okresie objetym oceng byt Pan Kamil Tomaszek —
Dyrektor Hotelu.

Liczba niecek: 2
Nazwy niecek: basen i brodzik.
Liczba jacuzzi: 1

3. Przedmiot oceny:

Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy:

1) parametréw jakosci wody;

2) wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajgcego ptywalnia;

3) zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajgcego piywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych;

4) wynikdéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez whasciwego panstwowego
inspektora sanitarnego.

4. Zakres oceny od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

5. Ocena zostata przeprowadzona na podstawie: .
Proby dokumentacji wytworzonej przez zarzadzajgcego.

6. Ocena zostala przeprowadzona przez pracownikéw upowaznionych przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach w osobach:

1) Rafat Bogacki — kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

2) Alina Oczkowska — mtodszy asystent Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej



7. Ocena skontrolowanej dziatalnosci, ze wskazaniem ustalen.

1) analiza parametrow jakosci wody na ptywalni obejmowata dokumentacje w zakresie:

a)

b)

biezgcej obserwacji w zakresie daty, godziny i podpisu osoby jej
dokonujacej

Okres analizowanej | Znak sprawy/ symbol | Uwagi/ spostrzezenia

préby dokumentacji

01.01.2022r. do Raport Dziennego Pomiaru | Brak uwag '
31.12.2022r.

odnotowanie przejrzystosci wody, stwierdzanych widocznych zanieczyszczen
i podjetych dziatan naprawczych, spostrzezeh majacych wplyw na
zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych
nieprawidtowosci

Okres Znak sprawy/ | Uwagi/spostrzezenia

analizowanej symbol

dokumentacji dokumentacji

01.01.2022r. do Raport Dziennego | Dzialania udokumentowane, prowadzone systematycznie
31.12.2022r. Pomiaru

daty i godziny wylaczenia z uzytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz
daty i godziny poinformowania wtasciwego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wedtug oswiadczenia Pana Rafata Niecigg na basenie nie bylo incydentow
katowych i wymiotnych, jak réwniez innych zanieczyszczen.

Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 1 a) — ¢):

Zapisy prowadzone na biezgco w Kartach Nadzoru Pomiaru Wody Basenowej
w zakresie przejrzystosci i widocznych zanieczyszczen, opatrzone podpisem osoby
dokonujacej obserwacji. Codzienna obserwacja odbywata sie bedzie w godzinach:
7:00, 11:00, 15:00, 19:00. Cyklicznie raz w tygodniu czyszczenie filtrow i co jaki$ czas
wymiana wody w nieckach. Realizacja obowigzkéw w zakresie dokumentowania
przejrzystosci wody i zanieczyszczen wykonywana systematycznie.

2) Analiza wynikéw badan wody na plywalni ocenionych przez zarzadce ptywalni
obejmowata:

a) weryfikacje systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz
rejestrowania wynikéw pomiaru jakosci wody na ptywalni.
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Okres Znak sprawy/ | Uwagi/ spostrzezenia

analizowanej symbol

réby dokumentacji

01.01.2022r. Raport Dziennego | Cztery razy dziennie dokonywany jest nadzor oraz
31.12.2022r. Pomiaru rejestracja wynikow pomiaru jakosci wody

w zakresie: pH wody, potencjatlu redox, stezenia chloru
wolnego, temperatury wody.

b) weryfikacje udokumentowanego

rzadziej niz raz na dobe).

badania parametru chloru zwigzanego (nie

Okres Znak sprawy/ | Uwagi/ spostrzezenia

analizowanej symbol

préby dokumentacji

01.01.2022r. do | Raport Dziennego | Pomiary i zapisy prowadzone systematycznie
31.12.2022r. | Pomiaru

¢) awarie i przerwy eksploatacyjne.

Awaria | Przyczyna awarii Przerwa Przyczyna przerwy | Przeprowa | Przekazano
eksploatacyjnej eksploatacyjnej dzono wyniki
badania badan do
PIS
1. NIE Nie dotyczy Poczatek brak - -
przysztego roku

Wedtug o$wiadczenia Pana Rafata Niecigg w ocenianym okresie nie byto awarii.

Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 2 a) —):

W analizowanym okresie przeprowadzano

jedng przerwe eksploatacyjng w okresie

nieczynnego basenu, wymiana ziloza filtracyjnego, wymiana wody. Urzgdzenia pomiarowe
byly nadzorowane, zapisy prowadzone z wymagang czestotliwoscia Wszystkie pomiary i
zapisy dotyczg wody z niecek i z cyrkulacji.

3) zakres i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

a) Harmonogram badania jakosci wody na obiekcie zostat uzgodniony przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach w dniu
30 grudnia 2021 r.

b) Badania dokonywane przez zarzadce ptywalni wykonywane sg przez akredytowane

laboratorium:

- JARS Sp. z 0.0. Filia Potudnie 41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7.
Certyfikat akredytacji AB 1095 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

c) Analiza dokumentacji (wynikéw badan) wskazanych w harmonogramie
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Okres Znak sprawy/ symbol | Uwagi/ spostrzezenia
analizowanej dokumentacji
proby

01.03.2022 r. do W/0/02/2022/860/FM/3
31.03.2022 r. W/0/02/2022/860/FM/1
W/0/02/2022/860/FM/2
W/0/02/2022/860/FM/6
W/0/02/2022/860/FM/7
W/0/02/2022/860/FM/4 - zanizona wartos¢ chloru wolnego

01.07.2022 r. do W/0/03/2022/337/FM/1
31.07.2022 r. W/0/03/2022/337/FM/2
W/0/03/2022/337/FM/3
W/0/03/2022/335/FM/1
W/0/03/2022/335/FM/2
W/0/03/2022/335/FM/4 . ., B
W/0/03/2022/335/FM/3 - podwyzszona wartos¢ azotanow
W/0/03/2022/335/FM/5 . .. B
W/0/03/2022/335/FM/6 - podwyzszona wartos¢ azotanow

01.11.2022 r. do W/0/03/2022/353/FM/C/1
30.11.2022 r. W/0/03/2022/353/FM/5
W/0/03/2022/353/FM/C/3
W/0/03/2022/353/FM/4
W/0/03/2022/353/FM/C/2
W/0/03/2022/353/FM/6
W/0/03/2022/353/M/C/8
W/0/03/2022/353/M/C/9
W/0/03/2022/353/M/C/7
W/0/03/2022/355/FM/3
W/0/03/2022/355/FM/2
W/0/03/2022/355/FM/4

Ocena dziatan podmiotu w zakresie okreslonym pkt 3 a) —c):

Badania  jakosci wody byly wykonywane zgodnie z  uzgodnionym
harmonogramem badan przez akredytowane laboratorium, w wybranej probce badan
stwierdzono  przekroczenia, po  ktérych  podejmowane byly  dziatania
naprawcze.

W analizowanych sprawozdaniach z badan wody wykonanych w ramach kontroli
wewnetrznej  stwierdzono  przekroczenia  dopuszczalnych  wartosci  parametréw
fizykochemicznych.

Chlor wolny jest parametrem jako$ci wody na ptywalni okreslajgcym zdolnos¢ dziatania
srodka dezynfekcyjnego i sprawnos¢ proceséw dezynfekcji. Przekroczenia powyzej
dopuszczalnej wartosci mogg powodowac podraznienia skory i sluzéwki oraz wywotywac
uczulenia.

4) Wynikéw badah wody na ptywalniach wykonywanych przez wiasciwego parfstwowego
inspektora sanitarnego.

W 2022 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach wykonat 1 badanie
wody na plywalni w kierunku parametrow wskazanych w rozporzgdzeniu. Uzyskane
wyniki badan byly z przekroczeniami: (znak: LW/2903/N/2022, LW/2904/N/2022,
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LW/2897/N/2022, LW/2898/N/2022, LW/2899/N/2022, LW/2900/N/2022,
LW/2901/N/2022, LW/2902/N/2022).

Na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych préb wody na
ptywalni pobranej w dniu 16 sierpnia 2022 r. stwierdzono przekroczenia w zakresie
parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych:

| LP__ | przekroczenia Miejsce wynik wymaganie
1 parametr azotany Jacuzzi 37 mg/| 20 mg/I
2 parametr mikrobiologiczny Niecka basenowa 23 jtk/1 mi 20 jtk/1 ml
ogdlna liczba mikroorganizmow cyrkulacia
w temp. 36°C po 44 godz.
3 parametr chloroform Jacuzzi cyrkulacja 0,033 mg/I 0,03 mgyI
4 parametr azotany |  Jacuzzi cyrkulacja 38 mg/I 20 mg/I
5 parametr mikrobiologiczny Brodzik cyrkulacja 32 jtk/1 mi 20 jtk/1 mi
ogolna liczba mikroorganizmdw
w temp. 36°C po 44 godz.
6 parametr pseudomonas Brodzik cyrkulacja 21 jtk/100 ml 0 jtk/100 ml
| aeruginosa
6. Liczba i zakres decyzji wydanych przez wilasciwego inspektora sanitarnego

w analizowanym okresie — wydano decyzje ptatniczg. W zwigzku z przekroczeniami do
Zarzadcy zostaly wystane pisma z dnia 18 i 19.08.2022r. znak: HK.903.348.2022, aby
podje¢ dziatania naprawcze, a swoje dziatania udokumentowac pozytywnym wynikiem
badania wody basenowej. Na potwierdzenie Zarzadca wystat pismo informujgce
o podjetych dziataniach naprawczych z dnia 19.08.2022r.

Lp. Znak decyzji, data Zakres decyzji Uwaagi
1, HK.9020.348.2022 za pobdr i analize probek wody z
L.dz.3831/22 przekroczeniami pobranych dnia
| z dnia 14 wrzesnia 2022r. 16.08.2022r. z basenu Hotelu Miyn Jacka
| Hotel &SPA w Jaroszowicach 234.

9. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze:

woda na ptywalni w Hotelu & SPA Miyn Jacka w Jaroszowicach 234 odpowiada
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
wymagari jakim powinna odpowiadac¢ woda na pfywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybien.

Ocena przeprowadzona zostala w oparciu o prowadzong przez zarzadce ptywalni
dokumentacje, w tym posiadanych wynikéw badan jakosci wody, ktére poddano weryfikacji
w trakcie prowadzonej kontroli w jednostce. Przeprowadzona roczna ocena nie wykazata

nieprawidtowosci i uchybien.

Wyk. Rafat Bogacki
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