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INSPEKTOR SANITARNY W BIALYMSTOKU ;
15-062 Biatystok, ul. Warszawska 57A Spotka Komandytowa
.25-091
/oy (R3] 7325 ul. Boczna 1

tel. centr, 73-25-236
15-181 Biatystok

HK.7011.422.2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dzialajac na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalni (Dz. U. z 2022 r, poz. 1230) informuje,
ze po przeanalizowaniu wynikdéw badan laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli
wewngetrznej wykonanych przez GBA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Koscielna 2a 05-119 Legionowo
w dniach 28.11.2022 r. 1 07.12.2022 r. z niecki basenowe] oraz w dniu 28.12.2022 r. z niecki
basenowej oraz z systemu cyrkulacji niecki basenowej w Ptywalni w Hotelu ,,Traugutta 37,
ul. Traugutta 3, 15-145 Bialystok, stwierdzono, ze w zakresie zbadanych parametrow woda
odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w  sprawie  wymagan, jakim  powinna  odpowiada¢ ~woda na  pltywalni
(Dz. U. 22022 r., poz. 1230).

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz.
1230) zarzadzajacy ptywalnig informuje osoby korzystajace z plywalni o spelnieniu przez wode
na plywalni wymagan okreslonych w ww. rozporzadzeniu.

Powyzsza informacja powinna by¢é umieszczona na tablicy informacyjnej
zlokalizowanej w miejscu widocznym dla 0s6b ptywajacych, kgpiacych sig lub uprawiajacych
sport lub rekreacje oraz na stronie internetowej, jezeli taka strona jest prowadzona.
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SANITARNY W BIALYMSTOKU
ystok, ul Warszawska 57A
[O85) 73-25-091

el cont 73 Bioreza ocena roczna Plywalni Hotelu Traugutta przy ul. Romualda

Traugutta 3, 15-145 w Bialymstoku za okres:
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dokonat zbiorczej oceny, czy woda
na Ptywalni Hotelu Traugutta przy ul. Romualda Traugutta 3 w Bialymstoku odpowiada wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

. Zarzadca plywalni odpowiedzialny za jako$¢ wody :

HASS WASILUK Spotka Komandytowa ul. Boczna 1, 15-181 w Biatymstoku.

Rodzaj niecek w ptywalni:
- niecka basenowa, posiadajgca oddzielny system cyrkulacji

Parametry jakosci wody na ptywalni oceniane na podstawie wymagan, o ktorych mowa w § 3 ust. 1
ww. rozporzadzenia: |

Zarzadzajacy dokonywat pomiaru chloru wolnego, chloru zwiazanego, pH, potencjatu redoks oraz
temperatury wody w niecce basenowej oraz w wodzie z systemu cyrkulacji niecki cztery razy dziennie
czyli zgodnie z ww. rozporzadzeniem W analizowanym okresie (01.01.2022 . - 31.12.2022 r.) nie
stwierdzono widocznych zanieczyszczen majacych wplyw na zanieczyszczenie wody w niecce
basenowej.
W pomiarach wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig nie stwierdzono przekroczenia

obowigzujacych wymagan.
Wyniki badan wody na plywalni wykonane przez zarzadzajacego ptywalnia:

Zarzadzajacy plywalnia zlecal pobdr i badanie probek wody w plywalni laboratorium
GBA Polska Sp. z o. o. Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo. Probki wody byly pobierane
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
W analizowanym okresie w pobranych probkach stwierdzono nastgpujace nieprawidtowosci:
- w niecce basenu — w zakresie chloru wolnego, utlenialnosci,
- w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji — w zakresie chloroformu.

. Zakres i czestotliwos¢é wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnig oraz zastosowane

metody referencyjne analiz.

Pobor prébek wody z ptywalni w 2022 r. realizowany byl na podstawie harmonogramu
przedstawionego w dniu 07.12.2021 r., a zatwierdzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bialymstoku w dniu 08.12.2021 r.

Badanie probek wykonywano w laboratorium GBA Polska Sp. z 0. 0. Lajski, ul. Ko$cielna 2a, 05-119
Legionowo, ktére posiada akredytacje — numer AB 1095 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wyniki badan nie byly przekazywane Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Biatymstoku zgodnie z przedstawionym harmonogramenm.



. Wyniki badan wody na pltywalni wykonane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bialymstoku.

W dniu 11.04.2022 r. pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dokonal kontroli
Plywalni Hotelu Traugutta 3 przy ul. Romualda Traugutta 3 w Bialymstoku oraz pobrat do badan probki
wody w nastepujacych punktach:

- niecka basenowa

- niecka basenowa z systemu cyrkulacji

- natrysk w strefie SPA

W badaniach stwierdzono nastgpujaca nieprawidlowosé:
-woda w niecce basenowej — chlor wolny 4,5 + 1,0 mg/l.

Podsumowanie:
Na koniec okresu sprawozdawczego woda na plywalni spelniala wymagania okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac¢ woda na pltywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
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Sprawozdanie z badan Nr: £./15/12/2022/7/FM/1
Zleceniodawca: Hass Wasiluk Spotka komandytowa; 15-181 Biatystok, ul. Boczna 1
Zlecenie Nr: 1/15/12/2022/7

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci

w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Wody na plywalni
Informacje dodatkowe: Wartosci minimalne dla redoks, pomiar elektrodg Ag/AgCl 3,5 M KCl:
- niecki basenowe, woda stodka: 750 mV gdy 6,5 <pH<7,3; 770 mV gdy 7,3 <pH<7,6
- niecki dla dzieci do lat 3, woda stodka: 720 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 750 mV gdy 7,3 <pH <7,6
- niecki basenowe, woda stona: 700 mV gdy 6,5 <pH <7,3; 720 mV gdy 7,3 <pH<7,8
Punkt pobrania: Niecka basenowa Data*: 7 kwietnia 2023
Adres pobrania: 15-145 Biatystok, ul. Romualda Traugutta 3
Miegjsce pobrania: Hotel "Traugutta 3"
Urzadzenie aerozolujace: Zainstalowane
Rodzaj wody: stodka
Godzina pobrania: 11:35:00
Temp. probki pobranej [°C]: 32.0
Pobranie probek wg: A PB-164/P wyd. 5 z dnia 10.01.2022, A PN-ISO 19458:2007 L : . . .
Transport probek:  GBA POLSKA Sp. 7 0.0. Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2658
Numer probki: 6905/04/23 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  07-04-2023 Data zakonczenia badan: 12-04-2023
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <4,0; mg/l 02; Rozp.MZ 1,7 +/-0,2
M zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) / (Dz.U.2015.2016)
utlenialno$¢
Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,70 do 1,00; mg/l; Rozp.MZ 0,86 +/-0,17
PS (Dz.U.2015.2016)
Chlor zwiazany (st¢zenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 do 0,30; mg/l; Rozp.MZ 0,20 +/-0,04
PS (Dz.U.2015.2016)
Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje 973 +/-65
PS (redoks) - Obliczenie (Eh) dodatkowe"; Rozp.MZ
(Dz.U.2015.2016)
Potencjat utleniajaco-redukujacy mV A | PB-247/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 Patrz powyzej "Informacje 772 +/-65
PS (redoks) - Pomiar elektroda Ag/AgCl dodatkowe"; Rozp.MZ
w 3,5M KCl (Dz.U.2015.2016)
pH (in-situ) - A | PN-EN ISO 10523:2012 od 6,5 do 7,6; -; Rozp.MZ 73 +/-0,2
PS (Dz.U.2015.2016)
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2015.2016)

Liczba Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 16266:2009 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L (Dz.U.2015.2016)

Data* - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA Polska prébki jest datg: poboru (gdy probka pobierana jest wytacznie przez pracownika GBA Polska) lub odbioru (gdy probka odbierana jest od
klienta przez pracownika GBA Polska, dostarczana jest przez firme kurierskg badz dostarczana osobiscie przez klienta).

Np.** - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to
zaznaczone w uwagach.

Niepewno$¢ podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodno$ci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio ,< warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> warto$¢ gérnej granicy zakresu
pomiarowego”. Wartosci te stanowig informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub gérnej
granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku rezultatéw badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowac jako opinig i interpretacje. Wyzej opisane postepowanie nie dotyczy badan
biologicznych.

Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

W przypadku prébek dostarczonych przez Klienta, przedstawione w sprawozdaniu informacje dotyczace tychze prébek sg informacjami przekazanymi przez Klienta. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialno$ci za te informacje ani za sposéb pobrania i reprezentatywnos$¢ prébek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie dotyczy prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba Ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan: t - tajski, L - Lublin, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginat pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
12-04-2023 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 Spegjalista ds. Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik GBA POLSKA nr: 2246 elektronicznym
P ik GBA POLSKA nr: 2311 i
racowm " Pracownik CBAPOLSIA 1 INMMIIWNAMRIRn
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