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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dziatajac na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalni (Dz. U. 22022 r., poz. 1230) informuje, ze po przeanalizowaniu wynikow
badan laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej przez GBA POLSKA Sp. z 0. 0.,
ul. Koscielna 2a 05-119 Legionowo w dniu 21.07.2023 r. (data wplywu do tut. Stacji dnia 04.09.2023r.)
z niecki basenowej oraz z systemu cyrkulacji niecki basenowej w Ptywalni Hotelu ,, Traugutta 3, ul.
Traugutta 3, 15-145 Biatystok, stwierdzono przekroczenie nastgpujacych wymagan:

Lp. Nazwa punktu poboru Rodzaj wody Wynik Kryteria
Niecka basenu
L wyposaiona. w urzadzenia Woda w niec.:ce Chioroform — 0,052 mg/l | 0,03 mg/]
wytwarzajgce aerozol basenowej
wodno-powietrzny
Niecka basenu Woda
j i d
2, VpesaEanany urzadzenia Nprowaizata do Chloroform — 0,042 mg/l | 0,03 mg/l
wytwarzajace aerozol niecki z systemu
wodno-powietrzny cyrkulacji

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalni (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zawarto$¢ trichlorometanu
(chloroformu) w wodzie w niecce basenowej oraz w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej
z systemu cyrkulacji nie powinna przekracza¢ 0,03 mg/l. Ponadnormatywna zawartos¢ chloroformu
moze by¢ wchianiana do organizmu cztowieka poprzez skoére lub droge pokarmowa, przez co moze
negatywnie oddziatywac na zdrowie.

W zwigzku z wymienionymi wyzej nieprawidtowosciami nalezy podja¢ dziatania naprawcze
zmierzajgce do poprawy jakosci wody na plywalni. Proszg powiadomi¢ Panstwowego Powiatowego
Inspektora w Bialymstoku o wynikach badan laboratoryjnych wody po zakonczeniu dziatan
naprawczych.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)
zarzadzajacy ptywalnia informuje osoby korzystajace z plywalni o przekroczeniach dopuszczalnych
wartosci parametrow oraz podjetych dziataniach naprawczych majacych na celu zapewnienie nalezytej
Jjakosci wody na plywalniach wraz ze wskazaniem terminu ich zakonczenia.

Powyzsza informacja powinna by¢ umieszczona na tablicy informacyjnej zlokalizowanej
w miejscu widocznym dla 0sob ptywajacych, kapiacych si¢ lub uprawiajacych sport lub rekreacje oraz
na stronie internetowe;.



Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku przypomina, ze
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnia przekazuje wyniki badan
~wody w_przypadkach przekroczenia parametréow okresSlonych w zalaczniku nr 1 i 2 do ww.

rozporzadzenia w terminie 3 dni roboczych wlasciwemu panstwowemu powiatowemu
inspektorowi sanitarnemu wraz ze wskazaniem podejmowanych dzialan naprawczych.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku dzialajac na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalni (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) informuje, Zze po
przeanalizowaniu wynikéw badafi laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej przez pracownika laboratorium GBA POLSKA Sp. z o. o., ul. Koscielna 2a
05-119 Legionowo w dniu 07.06.2023 r. (data wplywu do tut. Stacji dnia 04.09.2023 r.) z niecki
basenowej w Ptywalni w Hotelu ,, Traugutta 3, ul. Traugutta 3, 15-145 Bialystok stwierdzono,
ze w zakresie zbadanych parametrow woda odpowiada wymaganiom ww. rozporzgdzenia.

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku informuje
o niewlasciwej jakoéci wody pod wzglgdem chloroformu pobranej dnia 24.04.2023 r.
z systemow cyrkulacji niecki basenowej ptywalni.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz.
1230) zarzadzajacy ptywalnia informuje osoby korzystajace z ptywalni o spelieniu przez wodg
na ptywalni wymagan okreslonych w ww. rozporzadzeniu.

Powyzsza informacja powinna by¢é umieszczona na tablicy informacyjnej
zlokalizowanej w miejscu widocznym dla 0sob plywajacych, kapiacych si¢ lub uprawiajgcych
sport lub rekreacje oraz na stronie internetowej.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dzialajac na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalni (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) informuje, ze po
przeanalizowaniu wynikow badan laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej przez pracownika laboratorium GBA POLSKA Sp. z o. o., ul. Koscielna 2a
05-119 Legionowo w dniu 23.06.2023 r. (data wptywu do tut. Stacji dnia 04.09.2023 r.) z niecki
basenowej oraz z systemu cyrkulacji niecki basenowej w Pltywalni w Hotelu ,, Traugutta 37,
ul. Traugutta 3, 15-145 Bialystok stwierdzono, ze w zakresie zbadanych parametréw woda
odpowiada wymaganiom ww. rozporzadzenia.

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w_ Bialymstoku informuje
o niewlasciwe] jakosci wody pod wzgledem chloroformu pobranej dnia 24.04.2023 r.
z systemoOw cyrkulacji niecki basenowej plywalni.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku na podstawie
przedstawionych wynikéw badan nie moze jednoznacznie oceni¢ wartosci indeksu
nadmanganianowego (utlenialno$ci) w wodzie w niecce basenowej pobranej dnia 23.06.2023r.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalni (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) wartosc
utlenialnosci, czyli roznica pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej,
a jego zawarto$cia w wodzie doprowadzanej do ptywalni nie moze by¢ wyzsza niz 4 mg/l.
Zarzadzajacy Plywalnia w Hotelu .. Traugutta 3” nie okazal wyniku badania jakosci wody
doprowadzanej do plywalni w zakresie utlenialno$ci pobranej dnia 23.06.2023 r. W zwigzku
Z powyzszym nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ warto$ci utlenialnosci w niecce basenowe;.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz.
1230) zarzadzajacy ptywalnia informuje osoby korzystajace z ptywalni o spelnieniu przez wodg
na ptywalni wymagan okre$lonych w ww. rozporzadzeniu.

Powyzsza informacja powinna by¢ umieszczona na tablicy informacyjnej
zlokalizowanej w miejscu widocznym dla 0séb plywajacych, kapiacych si¢ lub uprawiajacych
sport lub rekreacj¢ oraz na stronie internetowe;. '
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dziatajac na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na pltywalni (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) informuje, Ze po
przeanalizowaniu wynikéw badan laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej przez pracownika laboratorium GBA POLSKA Sp. z o. o., ul. Koscielna 2a
05-119 Legionowo w dniu 07.07.2023 r. (data wptywu do tut. Stacji dnia 04.09.2023 r.) z niecki
basenowej w Ptywalni w Hotelu ,,Traugutta 3”, ul. Traugutta 3, 15-145 Biatystok stwierdzono,
ze w zakresie zbadanych parametréw woda odpowiada wymaganiom ww. rozporzadzenia.

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku informuje
o niewlasciwej jako$ci wody pod wzgledem chloroformu pobranej dnia 24.04.2023 r.
z systemow cyrkulacji niecki basenowej ptywalni.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz.
1230) zarzadzajacy plywalnig informuje osoby korzystajace z plywalni o spelnieniu przez wodg
na ptywalni wymagan okre$lonych w ww. rozporzadzeniu.

Powyzsza informacja powinna by¢ umieszczona na tablicy informacyjnej
zlokalizowanej w miejscu widocznym dla 0s6b plywajacych, kapiacych si¢ lub uprawiajgcych
sport lub rekreacje oraz na stronie internetowej.
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