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CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 2

Nr 26540/ZL/23

z dnia 23.10.2023

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

START TRAVEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
30-347 KRAKOW, KAPELANKA 60

Hotel Mercure Ractawice Dostohce
Conference & Spa, Dostonce 56, 32-222

Ractawice

Data dostarczenia probek: 09.10.2023
Stan probek:

Bez zastrzezen

Prébki pobrat:

Pracownik CBiD

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A),
PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

Prébki dostarczyt:  Pracownik CBiD

Numer prébki

17265/01/S/23

Data/godzina pobierania probki

2023-10-09

Miejsce pobierania probki / opis

Jacuzzi (niecka z aerozolem)

Rodzaj prébki

Woda na ptywalniach

Zakres . .
Sj.* Parametr Metoda badawczefl/ Jednostka | wykonania Dopuszc’zglne StWIerdZ?n.le Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO
A Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 0.5 ZGODNY 0.36
Nefelometrycznie +0.05
Indeks
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 o
A (Utlenialno$é z Miareczkowo [mg/l O] 0.50-20.0 ) - 3.6
KMnO4) +0.4
Utlenialno$¢ (réznica
miedzy wartoscig
utlenialnosci w
A wodzie w niecce PN-EN ISO.846’7:2001 [mg/l O,] >0.50 4 ZGODNY 29
basenowej, a jej z obliczen
wartoscig w wodzie
doprowadzonej do
ptywalni) +0.2
Liczba .
A Pseudomonas PN'EN.ISO 16266:2009 [j.t.k./100mi] - 0 ZGODNY 0
) Filtracja membranowa .
aeruginosa [0;8]
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w .
A | 3622°C po48h na PNfO’:iEV?VfZIZEfOM [j-tk./1mi] - 100 ZGODNY 71
agarze z ekstraktem giebny
drozdzowym [52;96]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A | Escherichia coli +A1:2017-04 0-tk/100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;8]
(oisc’tzgfguf:‘?z ) | PB-025108.2019 wyd. IV z
A przyy oloKiro d3z”iey dnia 20.08.2019r. mvV -300-1000 pod tabelg — 762
Ag/AGCI 3.5 m KCI Potencjometryczna +91
A Temperatura PN_77/(?-04584 [C] 0.5-50 - — 34.8
+0.5
PN-EN ISO
A Chlor zwigzany 7393-2:2018-04 [mg/l CL,] >0.03 0.3 ZGODNY 0.18
z obliczen +0.04
PN-EN ISO
A Chlor wolny* 7393-2:2018-04 [mg/i CI,] | 0.03-10.0 0.7-1.0 ZGODNY 0.78
Spektrofotometryczna +0.14
pH (stezenie jonow ) .
A wodoru) / temp. PNPEN IS.O 10523:2012 -/°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.3/34.8
. otencjometryczna
pomiaru 0.2




Sprawozdanie z badan Strona: 3

CBiD sp. z 0.0. Nr 26540/ZL/23

z dnia 23.10.2023 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

** W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 1230) podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w
wodzie doprowadzanej do ptywalni. Laboratorium podaje stezenie parametru w badanej prébce wody, a nie réznice wynikow.

Potencjat redox:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)

-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i
matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci

AChlor wolny: W sytuacji przekroczenia norm wskaznikdw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej
kapigcymi sie mozliwe jest krotkotrwate podwyzszone stezenie chloru wolnego do wartosci nie wiekszerj niz 3.0 mg/I.



CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 4

Nr 26540/ZL/23

z dnia 23.10.2023 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

START TRAVEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
30-347 KRAKOW, KAPELANKA 60

Hotel Mercure Ractawice Dostohce
Conference & Spa, Dostonce 56, 32-222

Ractawice

Data dostarczenia probek: 09.10.2023
Stan probek:

Bez zastrzezen

Prébki pobrat: Pracownik CBiD

wg PN-EN I1SO
19458:2007 (S.j*- A),
PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

Prébki dostarczyt:  Pracownik CBiD

Numer prébki

17265/03/S/23

Data/godzina pobierania probki

2023-10-09

Miejsce pobierania probki / opis

Jacuzzi zewnetrzne (niecka z aerozolem)

Rodzaj prébki

Woda na ptywalniach

Zakres . .
Sj.* Parametr Metoda badawczefl/ Jednostka | wykonania Dopuszc’zglne StWIerdZ?n.le Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO
A Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 0.5 ZGODNY 0.38
Nefelometrycznie +0.05
Indeks
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 o
A (Utlenialno$é z Miareczkowo [mg/l O] 0.50-20.0 ) - 3.8
KMnO4) +0.4
Utlenialno$¢ (réznica
miedzy wartoscig
utlenialnosci w
A wodzie w niecce PN-EN ISO.846’7:2001 [mg/l O,] >0.50 4 ZGODNY 2.4
basenowej, a jej z obliczen
wartoscig w wodzie
doprowadzonej do
ptywalni) +0.2
Liczba .
A Pseudomonas PN'EN.ISO 16266:2009 [j.t.k./100mi] - 0 ZGODNY 0
) Filtracja membranowa .
aeruginosa [0;8]
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w .
A | 3622°C po48h na PNfO’:iEV?VfZIZEfOM [j-tk./1mi] - 100 ZGODNY 65
agarze z ekstraktem giebny
drozdzowym [48;89]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A | Escherichia coli +A1:2017-04 0-tk/100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;8]
(oisc’tzgfguf:‘?z ) | PB-025108.2019 wyd. IV z
A przyy oloKiro d3z”iey dnia 20.08.2019r. mvV -300-1000 pod tabelg — 764
Ag/AGCI 3.5 m KCI Potencjometryczna +92
A Temperatura PN_77/(?-04584 [C] 0.5-50 - — 32.2
+0.5
PN-EN ISO
A Chlor zwigzany 7393-2:2018-04 [mg/l CL,] >0.03 0.3 ZGODNY 0.16
z obliczen +0.03
PN-EN ISO
A Chlor wolny* 7393-2:2018-04 [mg/i CI,] | 0.03-10.0 0.7-1.0 ZGODNY 0.74
Spektrofotometryczna +0.13
pH (stezenie jonow ) .
A wodoru) / temp. PNPEN IS.O 10523:2012 -/°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/32.2
. otencjometryczna
pomiaru 0.2




Sprawozdanie z badan Strona: 5

CBiD sp. z 0.0. Nr 26540/ZL/23

z dnia 23.10.2023 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

** W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 1230) podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w
wodzie doprowadzanej do ptywalni. Laboratorium podaje stezenie parametru w badanej prébce wody, a nie réznice wynikow.

Potencjat redox:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)

-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i
matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci

AChlor wolny: W sytuacji przekroczenia norm wskaznikdw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej
kapigcymi sie mozliwe jest krotkotrwate podwyzszone stezenie chloru wolnego do wartosci nie wiekszerj niz 3.0 mg/I.



Sprawozdanie z badan Strona: 6
i Nr 26540/ZL/23
CBiD sp. z 0.0.
z dnia 23.10.2023 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania

prébek:

Data dostarczenia probek:

Stan probek:

START TRAVEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
30-347 KRAKOW, KAPELANKA 60

Hotel Mercure Ractawice Dostohce
Conference & Spa, Dostonce 56, 32-222

Pracownik CBiD
wg PN-EN ISO

Prébki pobrat:

Ractawice 19458:2007 (S.j*- A),
PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

09.10.2023 Prébki dostarczyt:  Pracownik CBiD

Bez zastrzezen

Numer prébki 17265/04/S/23
Data/godzina pobierania probki 2023-10-09
Miejsce pobierania probki / opis Niecka basenowa
Rodzaj prébki Woda na ptywalniach
Metoda badawcza/ Zakres Dopuszczalne | Stwierdzenie
Sj.* Parametr Metoda oznaczenia Jednostka | wykonania 5vartos’ci saodnosc Wyniki badan / Niepewnos¢
oznaczenia 9
PN-EN ISO
A Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 0.5 ZGODNY 0.37
Nefelometrycznie +0.05
Indeks
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 o
A (Utlenialno$é z Miareczkowo [mg/ O] 050-20.0 ) - 4.2
KMnO4) +0.4
Utlenialno$¢ (réznica
miedzy wartoscig
utlenialnosci w
A wodzie w niecce PN-EN ISO.846’7:2001 [mg/l O,] >0.50 4 ZGODNY 28
basenowej, a jej z obliczen
wartoscig w wodzie
doprowadzonej do
ptywalni) +0.3
Liczba .
A Pseudomonas PN'EN.ISO 16266:2009 [j.t.k./100mi] - 0 ZGODNY 0
) Filtracja membranowa .
aeruginosa [0;8]
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w .
A | 36+2°C po 48hna PNfO’:iEV?VfZIZEfOM [j-tk/1ml] - 100 ZGODNY 88
agarze z ekstraktem giebny
drozdzowym [66;120]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A1 Escherichia coli +A1:2017-04 {j-tk./100m] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;8]
PN-EN ISO
A Chlor wolny” 7393-2:2018-04 [mg/l CL,] 0.03-10.0 0.3-0.6 ZGODNY 0.42
Spektrofotometryczna +0.08
(oiﬁtﬁﬂfﬁuffqﬁ ) | PB-025/08.2019 wyd. IV z
A przyy ookt d’z’liey dnia 20.08.2019r. mvV -300-1000 pod tabelg — 759
Ag/AgCl 3,5 m KCl Potencjometryczna +91
A Temperatura PN'77/C_:-04584 [C] 0.5-50 - — 294
+0.5
PN-EN 1SO
A Chlor zwigzany 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,] >0.03 0.3 ZGODNY 0.16
z obliczen +0.03
pH (stezenie jonow ) .
A wodoru) / temp. PNPEN IS.O 10523:2012 -/°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/29.4
. otencjometryczna
pomiaru 0.2




Sprawozdanie z badan Strona: 7

CBiD sp. z 0.0. Nr 26540/ZL/23

z dnia 23.10.2023 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

** W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 1230) podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w
wodzie doprowadzanej do ptywalni. Laboratorium podaje stezenie parametru w badanej probce wody, a nie réznice wynikow.

AChlor wolny : Min. 0.3 mg/l - przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru-promieniowaniem UV lub ozonem. W sytuacji
przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kgpigcymi sie mozliwe
jest krotkotrwate podwyzszone stezenie chloru wolnego do wartosci nie wiekszej niz 3.0 mg/l. W przypadku niecek basenowych odkrytych najwyzsza
dopuszczalna warto$é¢ chloru wolnego wynosi 1.0 mg/I.

Potencjat redox:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)

-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i
matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 8

Nr 26540/ZL/23

z dnia 23.10.2023 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania

prébek:

START TRAVEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
30-347 KRAKOW, KAPELANKA 60
Hotel Mercure Ractawice Dostohce
Conference & Spa, Dostonce 56, 32-222

Ractawice

Data dostarczenia probek: 09.10.2023
Stan prébek:

Bez zastrzezen

Prébki pobrat: Pracownik CBiD

wg PN-ISO
5667-5:2017-10 (S.j*- A)

Prébki dostarczyt:  Pracownik CBiD

Numer prébki

17265/05/S/23

Data/godzina pobierania probki

2023-10-09

Miejsce pobierania probki / opis

Kran w pomieszczeniu socjalnym / woda
doprowadzona do ptywalni

Rodzaj prébki Woda
. Metoda badawcza/ Zakres_ Dopuszczalne | Stwierdzenie L PN e
Sj.* Parametr . Jednostka | wykonania o - Wyniki badan / Niepewnos¢

Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
Indeks
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001
A Migreczkowo [mg/ O, | 0.50-20.0 — 14

(Utlenialnos¢ z
KMnO4)




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 26540/ZL/23

z dnia 23.10.2023

Strona: 9

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

START TRAVEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
30-347 KRAKOW, KAPELANKA 60

Hotel Mercure Ractawice Dostohce
Conference & Spa, Dostonce 56, 32-222

Prébki pobrat:

Pracownik CBiD
wg PN-EN ISO

Ractawice 19458:2007 (S.j*- A),
PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)
Data dostarczenia probek: 09.10.2023 Prébki dostarczyt:  Pracownik CBiD
Stan probek: Bez zastrzezeh
Numer prébki 17265/06/S/23
Data/godzina pobierania probki 2023-10-09
Miejsce pobierania probki / opis Woda wprowadzona dolicuzm z systemu
cyrkulacji
Rodzaj prébki Woda na ptywalniach
Zakres . .
Sj.* Parametr Metoda badawczefl/ Jednostka | wykonania Dopuszc’zglne StWIerdZ?n.le Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
Indeks
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 ) } .
A (Utlenialnos¢ z Miareczkowo [mg/l O] 050-20.0 3.1
KMnO4) 0.3
Liczba .
A Pseudomonas Pli\ill-ti’\(l;‘lzsrgeﬁéfaeﬁi\?vgg [j.t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
aeruginosa ! [0;8]
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w .
A | 362°C po 48h na PN ,fogifv?vlezﬁfoo‘l [j-tk./1mi] - 20 ZGODNY 20
agarze z ekstraktem grebny
drozdzowym [12;32]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A | Escherichia coli +A1:2017-04 lj-tk/100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;8]
PN-EN ISO
A Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/ Cl] | 0.03-10.0 - — 0.78
Spektrofotometryczna +0.14
PN-EN ISO
A Chlor zwigzany 7393-2:2018-04 [mg/l CL,] >0.03 0.2 ZGODNY 0.19
z obliczen +0.04
(oEStﬁzféZ'Jffqﬁ ) | PB-025108.2019 wyd. v z
A rzy ookt d‘z”iey dnia 20.08.2019r, mv -300-1000 pod tabelg — 762
przy Potencjometryczna
Ag/AgCl 3,5 m KCI +91
A Temperatura PN-77/ (_3'04584 [C] 0.5-50 - — 34.8
0.5
pH (stezenie jonow i .
A wodoru) / temp. PNPEN ISO 10523:2012 -I°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/34.8
. otencjometryczna
pomiaru 0.2

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci

Potencjat redox:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)
-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i

matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 26540/ZL/23

z dnia 23.10.2023

Strona: 10

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

Data dostarczenia probek:

Stan probek:

START TRAVEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
30-347 KRAKOW, KAPELANKA 60

Hotel Mercure Ractawice Dostonce

Conference & Spa, Dostonce 56, 32-222

Ractawice

09.10.2023

Bez zastrzezen

Prébki dostarczyt:

Prébki pobrat:

Pracownik CBiD

wg PN-EN I1SO

19458:2007 (S.j*- A),
PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

Pracownik CBiD

Numer prébki

17265/07/S/23

Data/godzina pobierania probki

2023-10-09

Miejsce pobierania probki / opis

Woda wprowadzona do niecki basenowej z
systemu cyrkulacji

Rodzaj prébki

Woda na ptywalniach

Zakres . .
Sj.* Parametr Metoda badawczefl/ Jednostka | wykonania Dopuszc’zglne StWIerdZ?n.le Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
Indeks
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 ) } .
A (Utlenialnos¢ z Miareczkowo [mg/l O] 0.50-20.0 3.2
KMnO4) 0.3
Liczba .
A Pseudomonas PN'ENAISO 16266:2009 [j.t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
) Filtracja membranowa .
aeruginosa [0;8]
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w .
A | 362°C po 48h na PN ,fogifv?vlezﬁfoo‘l [j-tk./1mi] - 20 ZGODNY 19
agarze z ekstraktem grebny
drozdzowym [12;31]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A | Escherichia coli +A1:2017-04 0j-tk./100m] ; 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;8]
PN-EN ISO
A Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/ Cl] | 0.03-10.0 - — 0.44
Spektrofotometryczna +0.08
PN-EN 1SO
A Chlor zwigzany 7393-2:2018-04 [mg/l CL,] >0.03 0.2 ZGODNY 0.20
z obliczen +0.04
(oEStﬁzféZ'Jffqﬁ ) | PB-025108.2019 wyd. v z
A przyy ookt d‘z”iey dnia 20.08.2019r, mv -300-1000 pod tabelg — 759
Ag/AgCI 3,5 m KCI Potencjometryczna +91
A Temperatura PN'77/(?'04584 [C] 0.5-50 - — 30.1
0.5
pH (stezenie jonow ) .
A wodoru) / temp. PNPEN ISO 10523:2012 -I°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.1/30.1
pomiaru otencjometryczna +0.2

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci

Potencjat redox:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)
-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i

matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)

Data rozpoczecia badan: 09.10.2023
Data zakonczenia badan: 11.10.2023
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Niepewno$¢: niepewnos¢ rozszerzona pobierania i oznaczenia dla p=95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2.

Dla rezultatéw badania (przedstawionych jako > lub < ) niepewno$¢ rozszerzona dotyczy wartosci niepewnosci dla dolnego/gérnego zakresu pomiarowego metody

Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik
pokrycia k= 2 zapewniajac poziom ufnosci okoto 95 %.Potaczong niepewno$¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjne;j.

* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418.

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2015 poz. 2016 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1230)

Do stwierdzenia zgodnos$ci Laboratorium zastosowato zasadg podejmowania decyzji :
wg wytycznych ILAC-G8:09/2019: binarne -zasada prostej akceptacji ( pkt 4.2.1). Opis metod dostepny na stronie internetowej www.cbid.pl w zaktadce "do pobrania”.

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujgca
lub inng jednostke dokonujacg oceny zgodnosci. Stwierdzenie zgodnosci realizowane w odniesieniu do rezultatéw przeprowadzono w ramach opinii i interpretaciji.
Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu prébki zostaty uzyskane od klienta i mogg mie¢ wptyw na wazno$¢ wynikow.

Wedtug deklaracji Klienta wyniki bedg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegolnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*




CENTRUM
BiD BADAN

| DOZORU O$rodek Badan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych

Ledziny, 2023.10.23

Zatgcznik do sprawozdania nr 26540/ZL/23

START TRAVEL SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. KAPELANKA 60

30-347 KRAKOW

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy jest zgodna z protokotem zdawczo-odbiorczym.

adresat x 1
SN-a/ax1

Centrum Badan i Dozoru sp. zo.o.

ReatoTACH Osrodek Badan Srodowiska i Zagrozen Naturalnych
NIP PL6460008992 43-143 Ledziny, ul. Ledzinska 8

% 150 9001 BDO 000011415 tel.: 32-32 42 200; fax.: 32-32 42 205
BADANIA 1SO 14001 KRS 0000067459 SR Katowice-Wschod e-mail: obs@cbid.pl
1S0 27001 Kapitat Zaktadowy: 3.700.000zt www.cbid.pl

AB 418 1SO 45001
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