Zaprojektowanie, dostawa, montaz oraz podlaczenie do
sieci energetycznej instalacji fotowoltaicznej

o mocy lacznej od 99 do 100 kWp na terenie
CSiR Olender sp. z 0.0. w Wielkiej Nieszawce
Postepowanie 2/2023

Identyfikator postepowania: ocds-148610-2cce4fla-717e-11ee-9aa3-
96d3b4440790

Nr ogtoszenia BZP: 2023/BZP 00460601/01

Zapytania z dn. 26.10.23r.

Dzien dobry, zwracamy sie z proshg o odpowiedz na ponizsze pytania:

1. Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu warunkow przylgczenia dla planowanej instalacji
fotowoltaicznej wydanych przez wiasciwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD)?

2. Jesli Zamawiajacy nie jest w posiadaniu warunkow przytgczenia, na jakiej podstawie Zamawiajacy
twierdzi, iz nie jest wymagane wystepowanie do operatora sieci o wydanie warunkow
przytaczeniowych dla planowanej instalacji? Zgodnie ze zmiang przepisow instalacje do 150kWp od
1.10.2023 r. nie wymagajg pozwolenia na budowe, jednak nadal wystepuje obowigzek wystgpienia
do wiasciwego OSD o wydanie warunkow przytaczenia do sieci dla modutow typu A.

3. Prosimy o potwierdzenie iz, konstrukcja pod panele fotowoltaiczne ma by¢ posadowiona na

gruncie.

Odpowiedzi na zapytania z dn. 26.10.23r.

Ad.1. nie dotyczy

Ad.2. Moc przytgczeniowa to 700kW, moc umowna to 400kW. Nie potrzeba wystepowac o warunki
przytaczeniowe.

Ad.3. Cyt. zal nr 1: "- kompletna konstrukcja ze stali ocynkowanej (dopuszcza sie inne powtoki
metaliczne chroniace przed korozja) do zamontowania modutow na gruncie miekkim,"
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