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Zapytania z dn. 27.10.23r.

1. Dzieri dobry, Jezeli okaze sig, ze warunki przytgczeniowe wbrew tezie Zamawiajgcego sg
wymagane, to jaki to bedzie miato wptyw na realizacje zamoéwienia, a doktadnej ptatno$é za
wykonane zamowienie? W takim przypadku wydtuzy sie: - czas realizacji, - koszt zamdwieni
pozdrawiam

2. Dzien dobry, Zamawiajacy na pytanie nr 2 z dnia 26.10.2023 odpowiedziat: "Moc przytaczeniowa to
700kW, moc umowna to 400kW. Nie potrzeba wystepowac o warunki przytgczeniowe". Zgodnie z
prawem energetycznym realizacja instalacji fotowoltaicznej powyzej 50 kW zawsze wymaga ztozenia
wniosku do wtasciwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o wydanie warunkéw
przytaczenia do sieci elektrycznej i nie ma tu znaczenia jaka jest moc przytgczeniowa czy umowna na
danym numerze PPE. Co za tym idzie bez wydanych warunkéw przytgczeniowych OSD nie ma
mozliwosci przytaczenia planowanej instalacji do sieci. Czy Zamawiajacy dalej podtrzymuje decyzje, iz
nie ma potrzeby wystepowania o warunki przytgczeniowe?

3. Prosze o informacje, na jakiej podstawie Zamawiajacy twierdzi, ze uzyskanie
stosownych Warunkéw Przytaczenie dla instalacji fotowoltaicznej nie jest
wymagane.

Zgodnie z prawem instalacje nie bedgce mikroinstalcjg realizowane sg w ramach
rezimu prawa budowlanego. Zgodnie z najnowszymi rozporzadzeniami instalacje
do mocy 150kWp zwolnione sg obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe.
Jednakze nie zwalnia to z obowigzku wystgpienia do Operatora Sieci

Dystrybucyjnej o wydanie warunkow przytaczenia dla instalacji fotowoltaiczne;j.



Moc przytaczeniowa wskazana przez Zamawiajacego wskazuje, ze znajduje sie w
[l grupie przytgczeniowej, w zwigzku z tym okres oczekiwania na wydanie
warunkow wynosi do 120 dni. Wykonanie przedmiotu zamdwienia we wskazanym

terminie jest nie realne do utrzymania.

Odpowiedzi na zapytania z dn. 27.10.23r.

Ad. 1. Przekroczenie terminu realizacji umowy spowodowane brakiem warunkéw przytaczeniowych
od OSD nie bedzie traktowane jako zwtoka, co sprawi, ze nie bedzie podstawy do naliczania kar
umownych za ten okres. Ponadto zostata wprowadzona zmiana umowy pozwalajgca na zaptate
czgsciowg po montazu instalacji.

Ad.2.i 3. Moc zainstalowana elektryczna wnioskowanej do podfaczenia w trybie zgtoszeniowym
mikroinstalacji nie moze by¢ wieksza niz moc przytaczeniowa obiektu. W przypadku, gdy moc
zainstalowana odnawialnego Zrédta energii planowanego do przytaczenia jest wieksza niz moc
przytaczeniowa obiektu, nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreélenie warunkéw przytaczenia. W naszym
przypadku jest zapas mocy przytgczeniowe;.




