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Zapytanie z dn. 02.11.23r.

Prosze o odpowiedz na ponizsze pytania dotyczace tresci SWZ.

1. W stosunku do odpowiedzi Zamawiajgcego o tresci: ,Moc zainstalowana
elektryczna wnioskowanej do podiaczenia w trybie zgtoszeniowym
mikroinstalacji nie moze by¢ wigksza niz moc przytaczeniowa obiektu. W
przypadku, gdy moc zainstalowana odnawialnego Zrédfa energii planowanego do
przytaczenia jest wieksza niz moc przytaczeniowa obiektu, nalezy wysatpic z
wnioskiem o okreslenie warunkéw przylgczenia. W naszym przypadku jest zapas
mocy przylaczeniowe]” — Zamawiajacy btednie interpretuje zapisy, wskazana moc
instalacji fotowoltaicznej nie jest mikroinstalacjg, a matg instalacjg
fotowoltaiczng. Zgodnie z definicja matej instalacji jest to taka, ktérej moc miesci
sie w przedziale od 50 do 1 000 kWp. Dla takiej instalacji obligatoryjne jest
uzyskanie warunkow przytgczenia, to Operator Sieci Dystrybucyjnej decyduje w
jaki sposab przytaczona zostaje instalacja, jakie nalezy spetni¢ wymagania i jakie
zastosowaé komponenty do dostosowania sie do systemu SCADA OSD lub tez
moze odrzuci¢ wniosek, wowczas taka instalacja nie moze zosta¢ wybudowana i
podtgczona do sieci.

Jezeli natomiast zamawiajacy posiada dwa Punkty Poboru Energii | stawiane
bedg dwie instalacje o mocy do 50kWp (mieszczace sie w ramach
mikroinstalaciji), wéwczas dopiero majg zastosowanie przepisy przytoczone przez
Zamawiajgcego. ’

Jezeli natomiast jest tak, ze Zamawiajacy posiada wytgcznie jeden punkt PPE z
mocg przylaczeniowg na poziomie 700kW oraz umowng na poziomie 400kW, to
obowigzkowo w pierwszej kolejnosci nalezy zwrdécic sie o wydanie Warunkéw
Przytaczenia dla instalacji fotowoltaicznej. Czas oczekiwania wynosi do 120 dni.
Podsumowujac prosze o informacje, czy Zamawiajacy posiada wiecej niz jeden
punkt PPE co defacto pozwolitoby na realizacje tego zadania t]. podzielenie
wskazanej mocy na dwie czesci i podigczenie do dwéch réznych Punktow



Poboru Energii. W przeciwnym razie instalacja nie bedzie mogta zost_aé
zrealizowana w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego.

Odpowied? na zapytanie z dn. 02.11.23r.

Przekroczenie terminu realizacji umowy spowodowane brakiem warunkéw przytaczeniowych od OSD
nie bedzie traktowane jako zwloka, co sprawi ze nie bedzie podstawy do naliczania kar umownych za
ten okres. Ponadto zostata wprowadzona zmiana umowy pozwalajgca na zaptate czesciowa po
montazu instalacji. |

Zamawiajacy posiada jeden punkt PPE
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