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ROCZNA OCENA ZBIORCZA
JAKOSCI WODY NA PLYWALNI
w Hotelu Palac w Krotoszycach
za 2022 rok

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy, dziatajac na podstawie § 4
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagaf, jakim
powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. 22022 r. poz. 1230) dokonal zbiorczej
rocznej oceny za 2022 r. i stwierdzil, ze woda na plywalni w Hotelu Palac w Krotoszycach,

odpowiada wymaganiom, o ktérych mowa w § 2 w/w rozporzadzenia.
UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 22022, poz.123 0),
whasciwy panstwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy woda
na ptywalni odpowiada wymaganiom, o ktérych mowa w § 2, przez analize:

1) parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1;
2) wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia;
3) zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
4) wynikéw badat wody na plywalni wykonywanych przez wladciwego panstwowego
inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny.

Zarzgdzajacy ptywalnia w Hotelu Palac w Krotoszycach systematycznie nadzorowat
1 dokumentowat prace urzgdzen oraz rejestrowat wyniki pomiaréw jakosci wody na plywalni
w zakresie: pH wody, potencjatu redox, stezenia chloru wolnego, temperatury wody oraz chloru

zwigzanego - codziennie w okresie funkcjonowania ptywalni, z czgstotliwoscia okreslong

W rozporzadzeniu.
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Zarzadzajacy plywalnia wykonywal réwniez systematyczne badania jakosci wody
w nieckach basenowych, zgodnie z harmonogramem ustalonym z FPPIS w Legnicy,
a sprawozdania z badafi wraz ze wskazaniem podejmowanych w razie potrzeby dzialan
naprawczych, przekazywat PPIS w Legnicy. Zakres i czestotliwo$é wykonywania badan wody
przez zarzgdzajacego plywalnig oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz byly zgodne
z wymaganiami rozporzadzenia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na plywalniach. Wykonanie badaf jakosci wody zlecano laboratorium, ktére uzyskato
akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badan odpowiadajgcych
metodykom referencyjnym analiz wody na ptywalniach okreslonych w zalgczniku nr 4
do rozporzadzenia. Rowniez PPIS w Legnicy, przed wydaniem niniejszej oceny, wykonat
badania jako$ci wody na ptywalni.

Badania jakosci wody w nieckach basenowych, przeprowadzane z okreslona
w rozporzadzeniu czgstotliwoscia, obejmowaly nastgpujace parametry: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., ogolna liczba mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h,
chlor wolny, chlor zwigzany, pH, redox, metnosé, chloroform, suma THM, azotany,
utlenialno$é. Sprawozdania z badan jakosci wody w nieckach basenowych, w wiekszosci
wskazywaty zgodno$¢ badanych parametrow z wymaganiami okreslonymi w zalgcznikach nr 1
i 2 do rozporzadzenia w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach.
W okresie sprawozdawczym, w 5 probkach pobranych z niecki jacuzzi, stwierdzono obecnos¢
bakterii Legionella sp. (warto$¢ wymagana: 0 jtk w 100 ml). W tej sytuacji, zarzgdzajacy
plywalnig podejmowat dziatania naprawcze, polegajace na wymianie wody i dezynfekcji niecki
oraz zlecal ponowny pobor probek. O podejmowanych dziataniach zarzadzajacy plywalnig
informowat PPIS w Legnicy. Przekroczenia dopuszczalnych wartosci badanych parametrow
zostaly skorygowane do wartosci zgodnych z wymaganiami.

Ponadto zbadano jako$¢ wody cieplej w natryskach na plywalni. Badania nie wykazaly
obecnosci bakterii Legionella sp. w pobranych probkach.

Po dokonaniu powyzszej zbiorczej oceny rocznej Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Legnicy stwierdzil, ze woda na ptywalni w Hotelu Palac w Krotoszycach

odpowiada wymaganiom, o ktérych mowa w § 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach

(Dz. U. 22022, poz.1230). 1
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