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59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

SM PROJEKT MAREK STACHOWICZ

Instalacja odgromowa



PŁYTKIE PODBASENIE

POSTUMENT WANNY I
ZBIORNIK PRZELEWOWY WANIEN SPA

 POD PŁYTĄ DENNĄ  ; 1,5msw ;9m3 WODY

13x18.46x22

RZUT PODBASENIA- POZIOM -6.55 IE-02

KONDYGNACJA -1

BUDYNEK"D"

A

B

B

4
x
1
5

3
5

W. Buczyński Sp. J. 

59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

SM PROJEKT MAREK STACHOWICZ

pow. pom. tech. i obsługi basenu -77,12m2

zestawienie powierzchni:

Instalacje elektryczne
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WANNA SPA

5-cio osobowa
z tworzywa

LUSTRO WODY
2,58m2

FI
TN
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S

RZUT HALI BASENOWEJ- POZIOM -3.30 IE-03

WANNA SPA 8-cio osobowa
z tworzywa

LUSTRO WODY- 4,20m2

PARTER

BUDYNEK"D"
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R4R5R6R7
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x
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3
5

W. Buczyński Sp. J. 

59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

SM PROJEKT MAREK STACHOWICZ

pow. użytkowa części rozbudowywanej basenu     -194,14m2

zestawienie powierzchni:

pow. użytkowa pom.sanitarnych           -81,63m2

suma pow. użytkowej          -275,77m2
pow. zabudowy                         -694,42m2

Instalacje elektryczne
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PRZEJŚCIE SZCZELNE DO BUDYNKU Ø75

WPROWADZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO DO
BUDYNKU



PŁYTKIE PODBASENIE

POSTUMENT WANNY I
ZBIORNIK PRZELEWOWY WANIEN SPA

 POD PŁYTĄ DENNĄ  ; 1,5msw ;9m3 WODY

13x18.46x22

RZUT PODBASENIA- POZIOM -6.55 IE-04

KONDYGNACJA -1

BUDYNEK"D"

A

B

B

4
x
1
5

3
5

W. Buczyński Sp. J. 

59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

SM PROJEKT MAREK STACHOWICZ

pow. pom. tech. i obsługi basenu -77,12m2

zestawienie powierzchni:

Instalacja oświetlenia

OPRAWA NP.:ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 7450lm/840 PC opal IP65

OPRAWA BASENOWA 22W-4000K IP 65

Oprawy awaryjne
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iTECH M2 3H AT

iTECH C1 3H ATAW2
C1

iTECH M2 3H AT COLDAW1c
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W1

EW1

EW2

ONTEC S M1 3H AT

ONTEC S M1 3H AT z flagą

EW1

AWzc
W1

AW1
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F07/RP-BAS
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WANNA SPA

5-cio osobowa
z tworzywa

LUSTRO WODY
2,58m2

FI
TN
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RZUT HALI BASENOWEJ- POZIOM -3.30 IE-05

WANNA SPA 8-cio osobowa
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W. Buczyński Sp. J. 

59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

SM PROJEKT MAREK STACHOWICZ

pow. użytkowa części rozbudowywanej basenu     -194,14m2

zestawienie powierzchni:

pow. użytkowa pom.sanitarnych           -81,63m2

suma pow. użytkowej          -275,77m2
pow. zabudowy                         -694,42m2

Instalacja oświetlenia

OPRAWA NP.:ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 7450lm/840 PC opal IP65

OPRAWA BASENOWA 22W-4000K IP 65

Oprawy awaryjne
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Q1
FR
FRX300 i FRX400
4P 125A

Q1
3P+N 50A
Wkł. bezp. gG

Q1
S300 TX
3P 6A
6000 A (TX³)
B

H1

Q2
DX³
4P 40A
30mA F

Q04

S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B

Q04

S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B

Q04

S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B

Q2
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B

Q3
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B

Q4
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B

Q5
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B

Q6
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B

Q2
Podst. bezp.
3P+N 16A
Wkł. bezp. gG

Q3
Podst. bezp.
3P+N 16A
Wkł. bezp. gG

Q4
Podst. bezp.
3P+N 25A
Wkł. bezp. gG

Q5
SP51
3P 16A
Wkł. bezp. gG

A B C D E F G H I J

PE

N

Oznaczenie obwodu Q1 Q2 Q3 F1 Q4 Q5 F2 F3

Opis elementu ROZŁ. IZOL. FRX404 125A
4PWYZWALACZ WZROSTOWY

110-415 V AC DX3UNIWERSALNY
MODUŁ STER. EMS CX3

PODST. BEZP. SP58
3P+NWKŁ. BEZP.
CYL. GL 50 A 22 x

58 HPC

OGRANICZNIK
PRZEP. T1 25KA

3P+N

WYŁ. S303 TX3
6000A B6 3P

LAMPKA LED 3 KOL.
CZERW/ŻÓŁTA/ZIEL.

230/400V

P304 DX3 40A 30MA
4P F

WYŁ. S301 TX3
6000A B16 1P

WYŁ. S301 TX3
6000A B16 1P

Opis krótki FRX404 125AEMS ster. SP5850A gG ON300 T1 25KA
3P+N

S303 B6 TX Lampka potrójna
LED

P304 DX3 4P 40A
30mA Typ F

S301 B16 TX S301 B16 TX

Typ kabla YAKXS N2XH N2XH

Przekrój przewodu 5x50 3x2,5 3x2,5

Prąd znamionowy 125A 50A 6A 40A 16A 16A

Opis ZASILANIE ZE ZŁACZA KABLOWGO ZASILANIE
GNIAZDA

ZASILANIE
GNIAZDA

A B C D E F G H I J K

PE

N

Oznaczenie obwodu F4 F5 F6 F7 F8 Q6 F9 Q7 F10

Opis elementu WYŁ. S301 TX3
6000A B16 1P

WYŁ. S301 TX3
6000A B10 1P

WYŁ. S301 TX3
6000A B10 1P

WYŁ. S301 TX3
6000A B10 1P

WYŁ. S301 TX3
6000A B10 1P

WYŁ. S301 TX3
6000A B10 1P

WYŁ. S301 TX3
6000A B10 1P

WYŁ. S301 TX3
6000A B10 1P

PODST. BEZP. 3P+N
10 x 38 RB 348WKŁ.
BEZP. CYL. GL 16 A

10,3 x 38 HPC

Opis krótki S301 B16 TX S301 B10 TX S301 B10 TX S301 B10 TX S301 B10 TX S301 B10 TX S301 B10 TX S301 B10 TX PODST. BEZP.
3P+N16A gG

Typ kabla N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH

Przekrój przewodu 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 5x4

Prąd znamionowy 16A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 16A

Opis ZASILANIE
GNIAZDA

OŚWIETLENIE OŚWIETLENIE OŚWIETLENIE OŚWIETLENIE
EWAKUACYJNE

OŚWIETLENIE
AWARYJNE

ZASILANIE SAUNA

A B C D E F G H I J K

PE

N

Oznaczenie obwodu F11 F12 F13

Opis elementu PODST. BEZP. 3P+N
10 x 38 RB 348WKŁ.
BEZP. CYL. GL 16 A

10,3 x 38 HPC

PODST. BEZP. 3P+N
10 x 38 RB

348WKŁADKA
TOPIKOWA 10,3 x

38 25 A GG

PODST. BEZP. SP51
3PWKŁ. BEZP. CYL.

GL 16 A 14 x 51 HPC

Opis krótki PODST. BEZP.
3P+N16A gG

PODST. BEZP.
3P+N25A gG

SP51  3P16A gG

Typ kabla N2XH N2XH N2XH

Przekrój przewodu 5x4 5x10 5x2,5

Prąd znamionowy 16A 25A 16A

Opis ZASILANIE SAUNA ZASILANIE BC
CONTROL

ZASILANIE
CENTRALA

WENTYLACYJNA

123

123

123 123

1

1

2

2

2 1
3

3

2 1
1

1

2 1
2

2

2 1
3

3

2 1
1

1 1

2 1
2

2 2

2 1
123

123

2 1 3 2
123

123

2 1 3 2
123

123

2 1 3 2
123

123

123

RP-BAS

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

TN-S

SZYBKIE WYŁĄCZENIE!

POZOSTAWIĆ 30% REZERWY

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
IE-06

W. Buczyński Sp. J. 

59-850 Świeradów-Zdrój , ul. Zielona 3

SM PROJEKT MAREK STACHOWICZ

RP-BAS

Podst. bezp.
3P 63A
Wkł. bezp. gG

123

ZASILANIE ZE ZŁĄCZA

KABLOWEGO

YAKXS 5x50 mm2
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