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FN/102/2022/IMSPA  

        Do Oferentów 
 
W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie prowadzonego postępowania na: Demontaż istniejących 

opraw oraz dostawę i montaż opraw oświetleniowych LED do Hotelu Interferie Medical SPA w Świnoujściu 

przy ul. Uzdrowiskowej 15, 72-600 Świnoujście, udzielamy poniżej odpowiedzi (na czerwono). 

 
1. Czy taki sposób montażu opraw w kasetonach przedstawiony na zdjęciach ma zostać zachowany? 

Chodzi o to, iż te kasetony są bardzo miękkie i naprężenia spowodowane sprężynami od nowych 

opraw mogą spowodować ich uszkodzenie. Czy Oferent ma przewidzieć wzmocnienie pod kaseton 

w miejscach przylegania sprężyn? – jeśli oferent uważa, że powinno być użyte dodatkowe 

wzmocnienie, to może je uwzględnić w ofercie. 

2. Czy w momencie, gdy przy demontażu starych opraw nastąpi pęknięcie kasetonu Inwestor dostarczy 

nowy kaseton o wzorze takim samym? – tak, jeśli to będą jednostkowe przypadki, a nie rezultat 

nieumiejętnego demontażu/montażu. 

3. W opisie oprawy jest napisane: Okrągła, ściemniana oprawa wpuszczana LED Cadance w kolorze 

białym, wstępnie ustawiana barwa światła, IP44, lecz poniżej w samej specyfikacji oprawy nie ma 

uwzględnionego ściemniacza oraz samego typu oprawy jeśli chodzi o zmianę barwy poprzez samą 

oprawę. Czy należy dobrać wszystkie oprawy w jednej konkretnej barwie światła np. 4000K? Czy 

należy dobrać oprawy pod konkretny rodzaj ściemniania mamy na myśli sterowanie DALI? – barwa 

opraw może być zmieniana w samej oprawie, w obszarach ze ściemnianiem należy dobrać 

i zainstalować odpowiednie moduły ściemniające. 

4. Jaki rodzaj ściemniania opraw jest aktualnie zainstalowany na budynku? – aktualnie nie ma opcji 

ściemniania w pomieszczeniach objętych modernizacją. 
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