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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

„Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, oświetlenia 

ewakuacyjno - awaryjnego wraz z wykonaniem pomiarów oraz usuwanie usterek i utrzymanie w stałej 

sprawności eksploatacyjnej instalacji w obiektach INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy przy 

ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica” 

 

I. INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn ul. Zdrojowa 1, 78-100 Kołobrzeg: 

1) Badanie głównego wyłącznika p. pożarowego prądu:  

a) Ilość przycisków: 

- przycisk p.poż. Wejście Główne. 

2) Przegląd i pomiary oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego, ilość badanych punktów - 

ok. 455 szt. (ilość badanych punktów należy zweryfikować podczas wizji lokalnej, 

pomiary należy wykonać dla wszystkich punktów znajdujących się w obiekcie). 

3) Data przeglądu w 2023 roku: miesiąc maj. 

 

II. INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW Cechsztyn ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie 

Morskie: 

1) Badanie głównego wyłącznika p. pożarowego prądu: 

a) Ilość przycisków: 
- przycisk p.poż. – Przedsionek. 

2) Przegląd i pomiary oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego, ilość badanych punktów - 
ok. 124 szt. (ilość badanych punktów należy zweryfikować podczas wizji lokalnej, 
pomiary należy wykonać dla wszystkich punktów znajdujących się w obiekcie). 

3) Data przeglądu w 2023 roku – miesiąc maj. 

 

III. INTERFERIE w Dąbkach SU Argentyt ul. Wydmowa 1, 76-156 Dąbki: 

1) Badanie głównego wyłącznika p. pożarowego prądu: 

b) Ilość przycisków: 
- przycisk p.poż. – BUDYNEK TECHNICZNY, 
- przycisk p.poż. – DW ARGENTYT, 
- przycisk p.poż. – DW SYLWIA, 
- przycisk p.poż. – DW ADRIAN, 
- przycisk p.poż. – BAZA ZABIEGOWA, 
- przycisk p.poż. – STOŁÓWKA, 

2) Przegląd i pomiary oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego, ilość badanych punktów - 
ok. 605 szt., w tym: oświetlenie ewakuacyjne 394 szt. i tablice ewakuacyjne 211 szt. 
(ilość badanych punktów należy zweryfikować podczas wizji lokalnej, pomiary należy 
wykonać dla wszystkich punktów znajdujących się w obiekcie). 

3) Data przeglądu w 2023 roku – miesiąc maj. 


