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GBA ['(XSKA Sp. z o.o "/ii/nliili'X"
(dawntęl JARS S A )
Mcmber oF GBA GRO{JF' AB 1095
Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

Sprawozdanie  z badań  Nr:  P/0/06/2022/333/FM/8

Zleceniodawca:  Geotemiia  Poddębice  Sp. z o.o.;  99-200  Poddębice,  ul. Mickiewicza  17A

ZlecenieNr:  P/0/06/2022/333

A - metodyka  akrcdytowana  (AB 1095);  rcfcrencyjna  - o ile prawo  tak slanowi  (wynik  można  wykorzystać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

AE - metodyka  akredytowana  (AB  1095)  z zakresu  elasłycznego  - referencyjna  o ile prawo  iak s+anowi/równoważna  do referencyjnej  (wynik  moż'na vrykorzyst:ać  do oceny  zgodnoścł
w obszarze  regulowanym  prawnie).

AR  - meIodyka  akredytowana  (AB  1095) równoważna  do referencyjnej  (wynik  mozna  wykorzystać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

MON  - mctodyka  akredyiowana  w zakresie  OiB

GMP+  - mejodyka  objęta  zatwierdzeniem  w zakresic  GMP+  B1l  (badania  pasz)

A/P - metodyka  akredytowana  Podwykonawcy

P - mełodyka  nieakredytowana  Podwykonawcy

Przedmiot  badania:  Wody  na  pływalni

Infomiacje  dodatkowe:

- niccki  basenowc,  woda  słodka:

- niecki  dla  dzieci  do lat  3, woda  słodka:

- niecki  basenowe,  woda  słona:

Wartości  minimalne  dla  redoks,  pomiar  elektrodą  Ag/AgCl  3,5 M  KCl:

750  mV  gdy  6,5 <_ pH  <_ 7,3;  770  mV  gdy  7,3 < pH  <_ 7,6

720  mV  gdy  6,5 <_ pH  <_ 7,3;  750  mV  gdy  7,3 < pH  <_ 7,6

700  mV  gdy  6,5 <_ pH  <_ 7,3;  720  mV  gdy  7,3 < pH  _< 7,8

Punktpobrania:  Brodzikwewnęt'rzny  Data:2lczerwca2022

Adres  pobrania:

Miejsce  pobrania:

Urządzenie  aerozolujące:

Rodzaj  wody:

Godzina  pobrania:

Temp.  próbki  pobranej  [oC]:

99-200  Poddębice,  ul.Mickiewicza  l9

Centnim  Wodolecznictwa  i Rekreacji  w Poddębicach

Zainstalowane

słodka

10:35:00

33.2

Pobranie  próbek  wg.  A PB-164/P  wyd.  5 z dnia 10.01.2C22,  A PN-ISO  19458.2007

Transport  próbek:  GBA  POLS   sp. z o.o.  Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2455
Numer-iróbki:  18074/06/22  0cenapróbki:  bezzash'z.eżeń  Datarozpoczęciabadań:  21-06-2022  Dataza'.<ończeniabadań:  01-07-2022

Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik N  p . *  * N

M

Liczba  Escheńchia  coli jtk/  l OOml AE PN-EN  ISO9308-120l4-l2.PN-EN

ISO 9308-1 2014-1:!/A1:2017-04

O; jtk/  l OOml, Rozp.MZ
(Dz.  U.2015.20  16)

o

M

Liczba  Pseudomonas  aeruginosa jtk/lOOml AE PN-EN  ISO 16266.2009 O; jtk/lOOml;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

o

M

Liczba  Legionella  sp. jtk/lOOml AE PN-EN  ISO 11731.2017-08:  PN-EN
ISO ll73l:20l7-08/Apl:20l9-l2  -

Matryca  A. proc.5  (podiożc  A -
BCYE)  i proc.7  (podloże  C - GVPC)

O; jtk/  l OOml, Rozp.MZ

(Dz.U.2015.2016)

nie wykryto

PS

pH (in-situ) A PN-EN  ISO 10523:2012 od 6,5 do 7,6; -; Rozp.MZ

(Dz.U.2015  2016)

7,0 +/_0,2

PS

Chlor  wolny mg/l

I

A PB-25/P  wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od O,70 do l,OO; mg/l;  Rozp.MZ

(Dz.U.20  15.2016)

0,35

I

+/-0,07 N

PS

Chlor  związany  (słężenie  chloramin) mg/l A PB-25/P  wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od O,OO do O,30; mg/l;  Rozp.MZ
(Dz.U.20  15.2016)

0,09 +/-0,02
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Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik %p.** N

PS

Połencja+  utIeniająco-redukujący

(rcdoks)  - Obliczcnic  (Eh)

mV A PB-247/P  wyd  4 z dnia  10.01.2022 Patrz  powyżej  "Informacje

dodatkowc",  Rozp  A4Z

(Dz.U.2015.20  16)

739 +/-96

PS

Potcnc3ał  utlcniająco-redu%ący
(redoks)  - Pomiar  c}cktrodą  Ag/AgCl

w 3,5M  KCl

mV A PB-247/P  wyd  4 z dnia  10.01.2022 Pati'z  povryże3  '!nformacjc
dodaikowe";  Rozp  A4Z

(Dz  U.2015  2016)

542 -1-/-70

M

Mętność NTU A PN-EN  ISO  7027-1:2016-09 <_ 0,50;  NTU;  Rozp  MZ

(Dz.U  2015  2016)

<O,lO

M

Indeks  nadmanganianowy  (chcmicznc

zapoh'zcbowanie  łlenu  - ChZT-Mn)/

utlenialność

mg/l  02 A PN-EN  [SO  8467.2001 <_ 4,0,  mg/}  02;  Rozp  MZ

(Dz.U  2015.2016)

< 0,50

M

Ogólna  liczba  mikroorganizmów  w

36*2oC

jłk/ml AE PN-EN  ISO  6222:2004 <_ lOO; jłk/ml;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

o

M

Liczba  gronkowców  koagulazo-

dodahiich

jłk/lOOml AE Wytyczne  PZH  ZHK:2007 O; jłk/lOOml;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.2016)

o

Np.'  - niepewność  rozszerzona  pomiaru  pry  poziomie  uTności ok. 95% i wspólczynniku  rozszerzenia  k=2, nie uwzględnia  niepewności  pobierania  próbek,  za wyjJkiem  przypadków  gdy zosłalo  ło
zaznaczone  w uwagach.
Niepewność  podaje  się w sytuacji,  gdy ma ło znaczenie  dla miarodajności  wyników  badań  lub zgodności  z wymaganiami  / specyfikacjami  oraz  na zyczenie  KlierAa.

Rezultaty  badań  niższe  lub wyższe  niż zaktesy  pomiarowe  mełod  są przedstawiane  jako  odpowiednio,,<  warłość  dolnej  granicy  zakresu  pomiarowego"lub,,>  wańość  górnej  gtanicy  zakresu
pomiarowego".  Wańości  łe slanowią  informację  o rezullatach  badań.  Jeśli  wraz  z łak  przedslawionymi  rezulłałami  badań  podane  są niepewności  rozszerzone.  dołyczą  one warłości  dolnęj  lub gt'męj

granlty  ZakTesu pOmiaTOWegO mełOdy.  W przypadku  reZultałóW  badań  StwietdZenie  ZgOdnOśći należy  łraktOWaćiakO  Opinię I InłerpretaCję.  Wyżei  OplSane pOSłępOWanie  nle dotyCzy  badań
biologicznych.
Wyniki  odnoszą  się wylącznie  do badanych  próbek  (pobranych  lub odebianych  -  zgodnie  z informacjami  przedsławionymi  w sprawozdaniu).

W pizypadku  próbek  dosłarczonych  pizez  KlierAa,  przedsławione  w spiawozdaniu  infomtacje  dohlczące  tychże  próbek  są informacjami  prekazanymi  przez  Klienła.  Laboratorium  nie ponosi
odpowiedzialności  za te infomiacje  ani za sposób  pobrania  i reprezenłaływność  próbek  przekazanych  przez  Klienła  do badań.
Spiawozdanie  dołyczy  próbek  w ilości:  1 szt i bez pisemnej  zgody  Laborałorium  nie moze  być powielane  inaczej,  jak  tylko  w calości.
W ciągu 14 dni od ołrzymania  sprawozdania  z badań  Klienł  ma prawo  do reklamacji.
Laborałorium  nie przechowuje  próbek  po badaniach,  chyba  ze z Klienłem  usłalono  inaczej
Miejsce  wykonywania  badań Ł - Łajski,  L - Lublin,  M - Myslowice.  PS - Pomiar  In-Siłu

UWAGA  Oryginalne  spiawozdania  z badań  są wydawane  w formie  elekłronicznej  z tozszerzeniem  '.pdf,  podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elekłronicznym.  W związku  z tym wszystkie  wydtuki.  o ile
nie są pohvierdzone  za zgodność  z oryginalem,  są kopiami.

Uwagi:

"N"-  przekroczenie  wymagań

Mahyca  A:  Procedura  5 (Podłoże  A)  i Procedura  7 (Podłoże  C -  GVPC).

Granica  wykrywalności:  5tk/100m1

Sprawozdanie  sporządzono  w 1 egz. Koniec  Sprawozdania Oryginal  pdf:  Zleceniodawca,  kopia  pdf:  Archiwum  w/m
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mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka m
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GBAPOLSKASpzo.o. "/ii/iiliili'X"
(dawniej  JARS S A )

Member  of  GBA  GROUP  AB 1095
Łajski,  ul Kościelna  2a, 05-119 Legionowo

Sprawozdanie  z badań  Nr:  P/0/06/2022/333/FM/9

Zleceniodawca:  Geotermia  Poddębice  Sp.  z o.o.;  99-200  Poddębice,  ul.  Mickiewicza  l 7A

Z}ecenieNr:  P/0/06/2022/333

A - mełodyka  akredytowana  (AB  1095);  referencyjna  - o ile  prawo  tak  stanowi  (wynik  można  wykorzysfać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

AE  - meiodyka  akredytowana  (AB  ]095)  z za)kresu  elastycznego  - referencyjna  o ile  prawo  tak s[anosvi  / równosvażna  do referencyjnej  (wynik  można  wykorzysIać  do oceny  zgodności

w obszai'ze  regulowanym  prawnie).

AR  - merodyka  akredytowana  (AB  1095)  równoważna  do referencyjnej  (wynik  można  wykorzystać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

MON  - mcłodyka  akredytowana  w  zakresie  OiB

GMP+  - mełodyka  objęła  zatwierdzeniem  w zakresie  GMP+  B1l  (badania  pasz)

A/P  - metodyka  akrcdytowana  Podwykonawcy

P - mełodyka  nieakredytowana  Podwykonawcy

Przedmiot  badania:  Wody  na  pływalni

Informacje  dodatkowe:

- niecki  basenowe,  woda  słodka:

- niecki  dla  dzieci  do  lat  3, woda  słodka:

- niecki  basenowe,  woda  słona:

Wartości  minimalne  dla  redoks,  pomiar  elektrodą  Ag/AgCl  3,5  M  KCl:

750  mV  gdy  6,5  <_ pH  <_ 7,3;  770  mV  gdy  7,3  <  pH  <_ 7,6

720  mV  gdy  6,5  <_ pH  <_ 7,3;  750  mV  gdy  7,3 <  pH  <_ 7,6

700  mV  gdy  6,5  <_ pH  <_ 7,3;  720  mV  gdy  7,3  < pH  <_ 7,8

Punkt  pobrania:  Jacuzzi  Data:  2l  czerwca  2022

Adres  pobrania:

Miejsce  pobrania:

Urządzenie  aerozolujące:

Rodzaj  wody:

Godzina  pobrania:

Temp.  prób)a  pobranej  [oC]:

99-200  Poddębice,  ul.Mickiewicza  19

Centrum  Wodolecznictwa  i Rekreacji  w  Poddębicach

Zainstalowane

słodka

10:30:00

36.3

Pobranie  próbek  wg:  A PB-164/P  wyd.  5 z dnia  10.01.2C22,  A PN-ISO  19458.2007

Transpońpro0bek:  GBAPOLS  KASp.zo.o.  Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2455
Numer"iróbki:  18071/06/22  0cenapróbki:  bezzastrzeżeń  Datarozpoczęciabadań:  21-06-2022  Datazaacończeniabadań:  01-07-2022

Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik N  p  . *  * N

M

Liczba  Escheńchia  coli jtkjlOOml AE PN-EN  ISO9308-1.20l4-l2,PN-EN

[SO  9308-I:20ł4-l2/AII20l7-04

O; jtk/  lOOml,  Rozp.MZ

(Dz.U.20ł5.2016)

o

M

Liczba  Pseudomonas  aeruginosa jłkjl  OOml AE PN-EN  ISO 16266:2009 O, jtkj  lOOml,  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.2016)

o

M

Liczba  Legionella  sp. jtk/lOOml AE PN-EN  ISO 11731:2017-08:  PN-EN

ISO  ll73l:2017-08/Apl:20l9-I2  -

Matgca  A:  proc.5  (podłoże  A -

BCYE)  i proc.7  (podioże  C - GVPC)

O; jtk/lOOml;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

nie  wyhyto

PS

pH  (in-situ) A PN-EN  ISO 10523-2012 od 6,5 do 7,6;  -; Rozp.MZ

(Dz.U.:!015.2016)

7.2 +/-0,2

PS

Chlor  wolny mg4 A PB-25/P  wyd.  7 z dnia  10.01.2022 od O,70 do l,OO; mg71; Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

0,78 +/-0,16

PS

Chlor  związany  (stężcnie  chloramin) mg/l A PB-25/P  wyd.  7 z dnia  10.01.2022 od O,OO do O,30: mg/l;  Rozp.A4Z

(Dz.U.20  15.2016)

0,08 +/-0,02
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Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik %p.** N

PS

Poiencjał  uileniająco-redukujący

(rcdoks)  - Obliczenic  (Eh)

mV A PB-247/P  wyd  4 z dnia  10.01.2022 Patrz  powyże3  "Informacje
dodaikowe":  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

795 +/-103

PS

Połencjał  utIcniająco-redukujący

(rcdoks)  - Pomiar  elcktrodąAg/AgCl

w 3,5M  KCl

mV A PB-247/P  wyd.  4 z dnia  10.01.2022 Pati'z  povryże3  "Informacje
dodaikowe";  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.2016)

598 +/-78

M

Mętność NTU A PN-EN  ISO  7027-1:2016-09 <_ 0,50;  NTU,  Rozp  MZ

(Dz.U.2015.20  16)

<O,lO

M

Indcks  nadmanganianowy  (chcmiczne

zapoh'zcbowanie  łlenu  - ChZT-Mn)/

utlenialność

mg/l  02 A PN-EN  ISO  8467200I <_ 4,0;  mg/l  02;  Rozp  MZ

(Dz.U  2015.2016)

1,5 +/_0,2

Np.a'  - niepewność  rozszerzona  pomtaru  pizy  poziomie  ufności  ok. 95% i wsp&zynniku  rozszetzenia  k=2, nie uwzględnia  niepewności  pobierania  próbek,  za wyjątkiem  przypadków  grjy  zosWo  ło
zaznaczone  w uwagach.
Niepewność  podaje  się w sytuacji.  gdy ma ło znaczenie  dla miarodajności  wyników  badań  lub zgodności  z wymaganiami  / specyfikacjami  oraz  na życzenie  Kliema.

Rezulłaty  badań  niższe  lub wyższe  niż zakiesy  pomiarowe  mełod  są przedstawiane  jako  odpowiednio,,<  warłość  dolnej  gtanicy  zakresu  pomiarowego"lub,,>  wańość  %męj  granicy  zakresu

pomiarowego".  Warłości  łe słanowią  inftxmatJę  o rezulłatach  badań.  Jeśli  wraz  z łak przedsławionymi  rezulłałami  badań  podane  są niepewności  rozszerzone,  dołyczą  one wańości  dolnej  lub g6mej
gtanicy  zakresu  pomiarowego  metody.  W pizypadku  rezulłałów  badań  stwierdzenie  zgodności  należy  łrakłować  jako  opinię  i imerpreiację.  Wyżej  opisane  posłępowanie  nie dołyczy  badań
biologicznych.
Wyniki  odnoszą  się wylącznie  do badanych  prt)bek  (pobranych  lub odebtanych  -  zgodnie  z informacjami  przedsławionymi  w sprawozdaniu).
W przypadku  próbek  dosłarczonych  pizez  Klienła,  przedsławione  w sprawozdaniu  infomiacje  dotyczące  łychze  próbek  są informacjami  pizekazanymi  przez  Kliema.  Labora!orium  nie ponosi
odpowiedzialności  za te informacje  ani za sposób  pobtania  i reprezentatywność  ptobek  przekazanych  prez  Klienta  do badań.
Sprawozdante  rbtyczy  próbek  w ilości. 1 szł  i bez pisemnej  zgody  Labora[ońum  nie moze  być  powielane  inacze),  jak  łylko  w calości.
W ciągu 14 dni od ołizymania  sprawozdania  z badań  Klienł  ma prawo  do reklamacji.
Laborałorium  nie prechowuje  próbek  po badaniach,  chyba  że z Klienlem  ustalono  inaczej
Miejsce  wykonywania  badan.  Ł - Łajski,  L - Lublin,  M - Myslowice,  PS - Pomiar  In-Siłu

UWAGA.  Oryginalne  sprawozdania  z badań  są wydawane  w formie  elekłronicznel  z rozszetzeniem  a.pdf, podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  W związku  z tym wszystkie  wydruki.  o ile
nie są połwierdzone  za zgodność  z oryginalem,  są kopiami.

Uwagi:

Matryca  A:  Procedura  5 (Podłoże  A)  i Procedura  7 (Podłoże  C -  GVPC).

Granicawykrywa1ności:  5tk/100m1

Sprawozdanie  sporządzono  w 1 egz. Koniec  Sprawozdania Oryginal  pdf:  Zleceniodawca,  kopia  pdf:  Archiwum  wlm
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GBA POLSKA Sp z o.o. o,7,d11,1111>is
(dawniej  JARS S A.)
Membei oF GBA GROUP AB 1095
Łajiki,  ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

Sprawozdanie  z badań  Nr:  P/0/06/2022/333/FM/ll

Zleceniodawca:  Geotermia  Poddębice  Sp. z o.o.;  99-200  Poddębice,  ul. Mickiewicza  17A

Z}ecenieNr:  P/0/06/2022/333

A - mełodyka  akredytowana  (AB 1095);  referency3na  - o ile prawo  łak  stanowi  (wynik  można  w'ykorzystać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

AE - metodyka  akredytowana  (AB  1095)  z zakresu  elastycznego  - referencyjna  o ile prawo  iak sianowi/równoważna  do referencyjnej  (wynik  można  wykorzysiać  do oceny  zgodności
w obszarze regulowanym  prawnie).

AR  - metodyka  akredytowana  (AB 1095) równoważna  do referencyjnej  (wynik  można  wykorzysłać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

MON  - metodyka  akredytowana  w zakrcsie  OiB

GMP+  - mctodyka  objęta  zatwierdzeniem  w zakresie  GMP*  B ll  (badaiua  pasz)

A/P - mcłodyka  akredytowana  Podwykonawcy

P - metodyka  nieakrcdytowana  Podwykonawcy

Przedmiot  badania:  Wody  na  pływalni

Informacje  dodatkowe:

- niecki  basenowe,  woda  słodka:

- niecki  dla  dzieci  do }at 3, woda  słodka:

- niecki  basenowe,  woda  słona:

Wartości  minimalne  dla  redoks,  pomiar  elektrodą  Ag/AgCl  3,5 M  KCl:

750  mV  gdy  6,5 <_ pH  <_ 7,3;  770  mV  gdy  7,3 < pH  <_ 7,6

720  mV  gdy  6,5 <_ pH  <_ 7,3;  750  mV  gdy  7,3 < pH  <_ 7,6

700  mV  gdy  6,5 _< pH  <_ 7,3;  720  mV  gdy  7,3 < pH  <_ 7,8

Punkt  pobrania:  Słonik-  niecka  b-todzika  Data:  21 czerwca  2022

Adres  pobrania:

Miejsce  pobrania:

Urządzenie  aerozolujące:

Rodzaj  wody:

Godzina  pobrania:

Temp.  próbki  pobranej  [oC]:

99-200  Poddębice,  ul.Mickiewicza  19

Centrum  Wodolecznictwa  i Rekreacji  w Poddębicach

Zainstalowane

słodka

10:55:00

28.9

Pobranie próbek wg. A PB-164/P wyd. 5 z dnia10.01.2C22, A PN-ISO 19458.2007 PObl.erający,  Próbkobl.Orca  GBA  POLS  ,,  nr:  2455
Transport  próbek:  GBA  POLSKA  Sp. z o.o.

Numer'iróbki:  18076/06/22  0cenapróbki:  bezzastrzeżeń  Datarozpoczęciabadań:  21-06-2022  Dataza:cończeniabadań:  01-07-2022

Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik N  p . *  * N

M

Liczba  Escherichia  coli jtVlOOml AE PN-EN  ISO9308-L20l4-l2,PN-EN
[SO 9308-I:20I4-l2/Al'20l7-04

O; jtk/  lOOml, Rozp.MZ

(Dz.  U.2015.2016)

o

M

Liczba  Pseudomonas  aeniginosa jtk/lOOml AE PN-EN  ISO 16266:2009 O; jtldlOOml;  Rozp.A4Z

(Dz  U.20  15.2016)

o

M

Liczba  Legionella  sp jtkjlOOml AE PN-EN  [SO 11731:2017-08:  PN-EN

ISO ll73l:2017-08/Apl:20l9-l2-
Matryca  A. proc.5  (podłoże  A -

BC  YE)  i proc.  7 (podioże  C - GVPC)

O; jtkjlOOml,  Rozp.MZ

(Dz.U.:!015.2016)

nie wykryto

PS

pH (in-sihi) A PN-EN  ISO 10523:2012 od 6,5 do 7,6; -; Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

7, l +/_0,2

PS

Chlor  wolny mg/l A PB-25/P  wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od O,30 do l,OO; mg/l;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

0,32 +/-0,06

PS

Chlor  związany  (stęzenie  chloramin) mg4 A PB-25/P  wyd 7 z dnia 10.01.2022 od O,OO do O,30; mg/l;  Rozp.MZ
(Dz.U.2015.20  16)

0,13 +/-0,03

lP/0/06/2022/333/FM/11 Słrona 1 z 21



Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik N  p  . *  * N

PS

Poicncja}  uiIeniająco-redukujący

(redoks)  - Obliczenic  (Eh)

mV A PB-247/P  wyd  4 z dnia  10.01.2022 Patrz  powyżej  "Informacje

dodatkowe",  Rozp.MZ

(Dz.U.:!O  15.2016)

748 +/-97

PS

Poiencjał  uileniająco-reduhijący

(redoks)  - Pomiar  elektrodą  Ag/AgCl

w 3,5M  KCl

mV A PB-247/P  wyd  4 z dnia  10.01.2022 Patrz  powyżej  "lnformacje

dodatkowe";  Rozp  MZ

(Dz.U  2015.2016)

547 +/-7  l

M

Mętność NTU A PN-EN  ISO  7027-12016-09 <_ 0,50,  NTU,  Rozp  MZ

(Dz.U  2015.2016)

<O,lO

M

Indeks  nadmanganianowy  (chcmicznc

zapoh'zebowanie  łlenu  - ChZT-Mn)/

uflenialność

mg/l  02 A PN-EN  ISO  84672001 <_ 4,0;  mg/l  O:!;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015  2016)

< 0,50

M

Liczba  gronkowców  koagulazo-

dodatnich

jłkjlOOml AE Wytycznc  PZH  ZHK'2007 O, jłk/lOOml;  Rozp  MZ

(Dz.U.2015.20  16)

o

Np."  - niepewność  rozszeizona  pomiaru  przy poziomie  ufności  ok. 95% i wspótczynniku  rozszerzenia  k=2, nie uwzględnia  niepewności  pobierania  próbek,  za wyjąłkiem  przypadków  gdy zosłalo  ło
zaznaczone  w uwagach.

Niepewność  podaje  się w sytuacji,  gdy ma to znaczenie  dla miarodajności  wynikÓw  badań  lub zgodności  z wymaganiami  / specyfikaclami  oraz  na życzenie  Kliema.
Rezulłaty  badań  niższe  lub wyższe  niz zakiesy  pomiarowe  mełod  są pizedstawiane  jako  odpowiednio,,<  wańość  dolnej  gtanicy  zakresu  pomiarowego"lub,>  warłość  gt'rnej  granicy  zakresu

pomiarowego".  Wańości  łe słanowią  informacię  o rezulłałach  badań.  Jeśli  wraz  z łak  przedsławionymi  rezulłałami  badań  podane  są niepewności  rozszerzone,  dotyczą  one warłości  dolnej lub gómej
gtanicy  zakresu  pomiarowego  mełody.  W prypadku  rezulłałów  badań  stwierdzenie  zgodności  należy  trakłować  lako  opinię  i imetpretację.  Wyżej  opisane  posłępowanie  nie dohyczy  badań
biologicznych.
Wyniki  odnoszą  się wylącznie  do badanych  próbek  (pobtanych  lub odebranych  -  zgodnie  z infoimacjami  predsławionymi  w sprawozdaniu).

W przypadku  próbek  dosłarczonych  przez  KlierAa,  przedsławione  w sprawozdaniu  infomiacje  dohlczące  tychze  próbek  są informacjami  prekazanymi  przez  KlierAa.  Laborałorium  nie ponosi
odpowiedzialności  za łe infomiacje  ani za sposób  pobrania  ireprezemahywność  próbek  przekazanych  przez  Klienła  do badań.
Sprawozdanie  dohyczy  próbek  w ilości'  S szł  i bez  pisemnej  zgody  Laborałorium  nie może  być  powielane  inaczej,  jak  tylko  w calości.
W ciągu 14 dni od ołrzymania  spiawozdania  z hadań  Klienł  ma prawo  do reklamacji.
Laborałorium  nie przechowuje  próbek  po badaniach,  chyba  że z Klienłem  usłalono  inaczej
Miejsce  wykonywania  badań:  Ł - Łajski.  L - Lublin,  M - Mysbwice,  PS - P5mtar  In-Siłu

UWAGA  Oryginalne  sprawOzdania  Z badań  są wydawane  w formie  elektronicznej  z rozszerzeniem  a.pdf, podpisane  kwalifikowanym  podpiSem  elekłronicznym.  W związku  z łym wszysłkie  wydTuki.  O ile
nie są pomietdzone  za zgodność  z oryginalem,  są kopiami.

Uwagi:

MatrycaA:  Procedura  5 (PodłożeA)  iProcedura  7 (Podłoże  C-GVPC).

Granica  wykalności:  5tk/100m}

Sprawozdanie  sporządzono  w 4 egz. Koniec  Sprawozdania Oryginal  pdf:  Zleceniodawca,  kopia  pdf:  Archiwum  wlm
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%XA"1"""'%4  PCA
łA  (78Ą  POLSKA  LABORATORIA BA_DAWCZE ,<4:,_  poH;;;ng5;;;ym

mikrobiologia  - fizykochemia  - sensoryka  jlĄ
"=</»/"ls%Ń=

GBA POLSKA Sp z o.o. "/'ili  i I I l1l'X"
(dawniej JARS S.A )
Member of GBA GROUT' AB 1095
Łajski, ul. Kościclna 2a, 05-119 Legionowo

Sprawozdanie  z badań  Nr:  P/0/06/2022/333/FM/12

Zleceniodawca:  Geotemiia  Poddębice  Sp. z o.o.;  99-200  Poddębice,  ul. Mickiewicza  17A

ZlecenieNr:  P/0/06/2022/333

A - rnctodyka  akr  cdytowana  (AB l O")5)', referency3na  - o tle prawo  tak słanowi  (wyruk  nozna  wykorzystac  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanynn  prawrne).

AE - msodyka  akredytowana  (AB  ]095)  z zakresu  elastycznego  - referencyjna  o ile prawo  mk sIanowi/równoważna  do referencyjnej  (wynik  mozna  wykorzystać  do oceny  zgodności
w obszarze  regulowanym  prawnie).

AR  - mełodyka  akredytowana  (AB 1095) równoważna  do referency)nej  (wynik  mozna  wykorzystać  do oceny  zgodności  w obszarze regulowanym  prawnie).

MON  - metodyka  akrcdytowana  w zakresie  OiB

GMP+  - mełodyka  objęła  zatwierdzeniem  w zakresie  GMP-I- B1l  (badania  pasz)

A/P - me(odyka  akredytOWana  P0dW}kOnaWC7
P - mełodyka  nieakredyiowana  Podwykonawcy

Przedmiot  badania:  Wody  na  pływaliii

Informacje  dodatkowe:

- niecki  basenowe,  woda  słodka:

- niecki  dla  dzieci  do lat  3, woda  słodka:

- niecki  basenowe,  woda  słona:

Wartości  minimalne  dla  redoks,  pomiar  elektrodą  Ag/AgCl  3,5 M  KCl:

750  mV  gdy  6,5 <_ pH  <_ 7,3;  770  mV  gdy  7,3 < pH  <_ 7,6

720  mV  gdy  6,5 <_ pH  <_ 7,3;  750  mV  gdy  7,3 < pH  <_ 7,6

700  mV  gdy  6,5 <_ pH  <_ 7,3;  720  mV  gdy  7,3 < pH  <_ 7,8

Punktpobrania:  Ścianawodna  Data:21czerwca2022

Adres  pobrania:

Miejsce  pobrania:

Urządzenie  aerozolujące:

Rodzaj  wody:

Godzina  pobrania:

Temp.  próbki  pobranej  [oC]:

99-200  Poddębice,  ulMickiewicza  19

Centnim  Wodolecznictwa  i Rekreacji  w Poddębicach

Brak

słodka

10:48:00

27.6

Pobranie  próbek  wg:  A PB-164/P  wyd.  5 z dnia 10.01.2C22,  A PN-ISO  19458:2007

Transpońpróbek:  GBAPOLS  KASp.zo.o.  Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2455
Numer-'iróbki:  18075/06/22  0cenapróbki:  bezzastri.eżeń  Datarozpoczęciabadań:  21-06-2022  Datazf<ończeniabadań:  01-07-2022

Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik N  p . *  * N

M

Liczba  Eschcńchia  coli jt)'llOOml AE PN-EN  ISO9308-l:20l4-l2,PN-EN
iSO 9308-l:20I4-l2/AL20l7-04

O, jtk/  l OOml; Rozp  MZ
(Dz  U.2015.2016)

o

M

Liczba  Pseudomonas  acruginosa jtVlOOml AE PN-EN  ISO 162662009 O; j tk/  l OOml; Rozp MZ

(Dz.U.2015  2016)

o

M

Liczba  Legionella  sp jłk/lOOml AE PN-EN  ISO 1173]:2017-08;  PN-EN
ISO ll73l:20l7-08/Apl:20l9-l2  -
Matryca  A: proc.5  (podłoże  A -

BCYE)  iproc.7  (podioże  C - GVPC)

O; jłk/lOOml;  Rozp.MZ
(Dz.U.20  15.2016)

nie wykryto

PS

pH (in-sihi) A PN-EN  ISO 105232012 od 6,5 do 7,6; -; Rozp MZ

(Dż.U.2015.20  16)

7, l -1-/-0,2

PS

Chlor  wolny mg/l A PB-25/P  wyd.  7 z drua 10.01.2022 od O,30 do l,OO; mg/l;  Rozp.MZ

(Dz.U.20  15.2016)

0,40 +/-0,08

PS

Chlor  związany  (stęzenie  chloramin) mg/l A PB-257P wyd.  7 z dnia 10.01.2022 od O,OO do O,30: mg/l;  Rozp.MZ

(Dz.U.20  15.2016)

0.08 +/-0,02

iP/0/06/20221333/FM/12 l



Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik Ąp.** N

PS

Poicncja)  utleniająco-redukujący

(rcdoks)  - Obliczcn+e  (Eh)

mV A PB-247/Pwyd  4zdnia10.01.2022 Patrz  powyże3  "Informacjc
dodatkowe':  Rozp.A4Z

(Dz.U.2015  2016)

772 -l-/-IOO

PS

Potenc3ai  uiIcniająco-rcdukujący
(redoks)  - Pomiar  elcktrodą  Ag/AgC}

w 3,5M  KCl

mV A PB-247/P  wyd.  4 z dnia  lO 01.2022 Pati'z  powyżcj  "Informacje

dodatkowe':  Rozp.A4Z

(Dz.U.20  15.2016)

57T +/-74

M

Męłność NTU A PN-EN  ISO  7027-1:2016-09 <_ 0,50;  NTU;  Rozp  MZ

(Dz.U.2015  2016)

< O,lO

M

Indeks  nadmanganianowy  (cliemicznc

zapohzebowanie  tlenu  - ChZT-Mn)/

ułlenialność

mg4  02 A PN-EN  ISO  84672001 <_ 4,0;  mg/l  02;  Rozp.MZ

(Dz.U.20  15 2016)

< 0,50

M

Liczba  gronkowców  koagulazo-

dodahiich

jtk/  lOOml AE Wytycznc  PZH  ZHK:2007 O, jłk/lOOml;  Rozp  MZ

(Dz.U.20  15.2016)

o

Np.aa - niepewnoŚĆ  rozszerzona  pomiaru  przy poziomie  ufności  ok. 95'/o i wspÓlczynniku  rozszerzenia  k=2, nie uwzględrva  niepewności  pobierania  próbek,  za wyjąłkiem  przypadków  gdy zosłalo  ko
zaznaczone  w uwagach.

Niepewność  podaje  się w syłuacji,  gdy ma ło znaczenie  dla miarodajności  wyników  badań  lub zgodności  z wymaganiami  / specyfikaclami  oraz  na zyczenie  Kliema.
Rezultaty  badań  niższe  lub wy'sze  niż zaktesy  pomiarowe  mełod  są przedstawiane  jako  odpowiednio,,<  wartość  dolnej  granicy  zakresu  pomiarowegoa  lub,,>  warłość  gómej  granicy  zaktesu
pomiarowego".  Wańości  łe słanowią  informację  o rezulłałach  badań.  Jeśli  waz  z łak przedsławionymi  rezuRałami  badań  podane  są niepewności  iozszerzone,  dotyczą  one wańości  dolnej  lub gómej
gtanicy  zakresu  pomiarowego  metody.  W przypadku  tezulłałów  badań  stwietdzenie  zgodności  należy  łrakłować  jako  opinię  i inłerprełację.  Wyżej  opisane  posłępowanie  nie dotyczy  badań
biologicznych.
Wyniki  odnoszą  się wylącznie  do badanych  próbek  (pobranych  lub odebranych  -  zgodnie  z informacjami  przedsławionymi  w sprawozdaniu).
W przypadku  prt'bek  dosłarczonych  przez  Klienła,  przedsławione  w sprawozdaniu  informacje  dotyczące  tychże  próbek  są informacjami  przekazanymi  przez  Klienła.  Laborałon'um  nie ponosi
odpowiedzialności  za łe infomiacje  ani za sposób  pobrania  i reprezemaływnośt)  ptóbek  prekazanych  przez  Klienła  do badań.
Sprawozdanie  dotyczy  próbek  w ilości. S szt i bez  pisemnej  zgody  Laborałorium  nie moze  być powielane  inaczej,  jak  łylko  w calości.
W ciągu 14 dni od ołrzymania  sprawozdania  z badań  KlierA ma prawo  do reklamacji.
Laborałorium  nie prechowuje  próbek  po badaniach,  chyba  że z Klienłem  usłalono  inaczej

Miejsce  wykonywania  badań:  Ł - Ła%skt. L - Lublin,  M - Myslowice,  PS - Pomiar  In-Siłu

uWAGA.  Oryginalne  sprawozdania  z badań  są wydawane  w {ormie  elekłronicznej  z rozszerzeniem  a.pdf, podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elekłronicznym.  W związku  z hym wszystkie  wydruki.  o ile
nie są potwierdzone  za zgodnośt)  z oryginalem,  są kopiami.

Uwagi:

Matryca  A:  Procedira  5 (Podłoże  A)  i Procedura  7 (Podłoże  C -  GVPC).

Granica  wykrywalności:  Ijtk/lOOm]

Sprawozdanie  sporządzono  w 1 egz. Koniec  Sprawozdania Oryginal  pdf:  Zleceniodawca,  kopia  pdf:  Archiwum  wlm
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sto""""%+  PCA1,  (78Ą  POLSKA  LABORATORIA BADAWCZE ,<4ą  pa,;;;,ęH;;;ym
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka M

%/#ł%"s"'
GBAPOLSKASpzo.o "/i,lllllllił"
(dawnicl'  JARS S A.)
Mcmbe+ of  GBA  GROUP  AB 1095
Łajski,  ul. Kościelna  2a, 05-119 Legionowo

Sprawozdanie  z badań  Nr:  P/0/06/2022/333/FM/13

Zleceniodawca:  Geotermia  Poddębice  Sp.  z o.o.;  99-200  Poddębice,  ul.  Mickiewicza  17A

Z}ecenieNr:  P/0/06/2022/333

A - mełodyka  akredytowana  (AB  1095);  referencyjna  - o i}e prawo  łak  stanowi  (wyn+k  można  wykorzysłać  do oceny  zgodności  w obszarze  rcgulowanym  prawnie).

AE  - mełodyka  akredytowana  (AB  1095)  z zakresu  elasłycznego  - referencyjna  o ile  prawo  tak sranowi/róvirnoważna  do referencyjnej  (wynik  można  wykorzysiać  do oceny  zgodności

w obszarze  regulowanym  prawnie).

AR  - metodyka  akredytowana  (AB  1095  ) równoważna  do referencyjnej  (wynik  można  wykorzystać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

MON  - m(4odyka  akred/towana  W ZakreSie  OiB

GMP+  - mełodyka  objęta  zatwierdzeniem  w  zakresie  GMP+  Bl1  (badania  pasz)

A/P  - metodyka  akredytowana  Podwykonawcy

P - mctodyka  nieakredytowana  Podwykonawcy

Przedmiot  badania:  Wody  na  pływalni

Informacje  dodatkowe:

- niecki  basenowe,  woda  słodka:

- niecki  dla  dzieci  do  lat  3, woda  słodka:

- niecki  basenowe,  woda  słona:

Wartości  minimalne  dla  redoks,  pomiar  elektrodą  Ag/AgCl  3,5  M  KC1:

750  mV  gdy  6,5  <_ pH  <_ 7,3;  770  mV  gdy  7,3  < pH  <_ 7,6

720  mV  gdy  6,5  <_ pH  <_ 7,3;  750  mV  gdy  7,3  < pH  <_ 7,6

700  mV  gdy  6,5  _< pH  <_ 7,3;  720  mV  gdy  7,3  < pH  _< 7,8

Punkt  pobrania:  Wieloryb-  nieck:»  brodzika  Data:  21 czerwca  2022

Adres  pobrania:

Miejsce  pobrania:

Urządzenie  aerozolujące:

Rodzaj  wody:

Godzina  pobrania:

Temp.  próbki  pobranej  [oC]:

99-200  Poddębice,  ul.Mickiewicza  19

Centrum  Wodolecznictwa  i Rekreacji  w  Poddębicach

Zainstalowane

słodka

ll:OO:OO

28.6

Pobranie  próbek  wg:  A PB-164/P  wyd.  5 z diua  10.01.2C22,  A PN-ISO  19458:2007

Transpoń  pro0bek:  GBA  POLS  ,,  sp.  z o.o.  Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2455
Numer'iróbki:  18077/06/22  0cenapróbki:  bezzastrzeżeń  Datarozpoczęciabadań:  21-06-2022  Dataz,j<ończeniabadań:  01-07-2022

Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik ęp.** N

M

Liczba  Escherichia  coli jtkjlOOml AE PN-EN  ISO  9308-1:2014-12,  PN-EN

ISO  9308-1  2014-12/A1.2017-04

O; jtVlOOml;  Rozp  MZ

(Dz.U.:!O  15.2016)

o

M

Liczba  Pseudomonas  aeruginosa jtk/  lOOml AE PN-EN  ISO  16266:2009 O; jik/lOOml;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015  2016)

o

M

Liczba  Legionella  sp. jtkjlOOml AE PN-EN  ISO  11731:2017-08;  PN-E'N

ISO ll73l:2017-08/Apl:20l9-l2  -

Matryca  A:  proc.5  (podłożc  A -

BC  YE)  i proc.  7 (podłoże  C - GVPC)

O; jłkjlOOml,  Rozp.MZ

(Dz.U.:!O  15.2016)

nie  wykryto

PS

pH  (in-situ) A PN-EN  ISO  10523  2012 od 6,5 do 7,6,  -; Rozp  MZ

(Dz.U.2015.2016)

7,0 +/-0,2

PS

Chlor  wolny mg/l A PB-25/P  wyd.  7 z dnia  10.01.2022 od O,30 do l,OO; mg/l;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.2016)

0,35 +/-0,07

PS

Chlor  związany  (stężenie  chloramin) mg/l A PB-25/P  wyd.  7 z dnia  10.01.2022 od O,OO do O,30: mg/l;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.2016)

0.09 +/-0,02
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Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik N  p  . *  * N

PS

Połencjai  utlenia3ąco-redukujący
(redoks)  - Obliczcnic  (Eh)

mV A PB-247/P  wyd.  4 z dnia  10.01.2022 Patrz  powyżej  "Informacje

dodatkowe";  Rozp.MZ

(Dz.U.20  15.2016)

750 +/-98

PS

Potcncjal  utIeniająco-rcdukujący

(redoks)  - Pomiar  elektrodąAg/AgCl

w 3,5M  KCl

mV A PB-247/P  wyd.  4 z dnia  10.01.2022 Patrz  povtyżej  "Informacje

dodaikowe";  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

549 +/-71

M

Mętność NTU A PN-EN  ISO  7027-1:2016-09 <_ 0,50;  NTU;  Rozp.MZ

(Dz.U  2015  2016)

< O, IO

M

Indcks  nadmanganianowy  (chcmiczne

zapotrzcbowarue  tlenu  - ChZT-Mn)  /

utlenialność

mg/l  02 A PN-EN  [SO  8467:2001 <_ 4,0;  mg/l  02;  Ro'rp.MZ

(Dz.U  2015  2016)

< 0,50

M

Liczba  gronkowców  koagulazo-

dodatnich

jłkjlOOml AE Wytyczne  PZH  ZHK'2007 O; jtkjlOOml,  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

o

Np."  - niepewność  rozszerzona  pomiaru  pry  poziomie  ufności  ok. 95% i wspólczynniku  rozszerzenia  k=2, nie uwzględnia  niepewności  pobierania  próbek,  za wyjąłkiem  przypadków  gdy zosłalo  ło
zaznaczone  w uwagach.

Niepewność  podaje  się w sytuacji,  gdy ma ło znaczenie  dla miarodajności  wyników  badań  lub zgodności  z wymaganiami  / specyfikaclami  oraz  na zyczenie  Klienła.
Rezufflaty  badań  nizsze  (ub wyższe  niż zakresy  pomiamwe  mełod  są przedstawiane  %ako odpowiednio,<  warbść.  dolnej  granicy  zakresu  pomiarowego"  lub,,>  warbść  górne% granłcy  zakresu
pomiarowego".  Wańości  łe słanowią  infórmację  o rezulłałach  badań.  Jeśli  vtraz  z łak  przedsławionymi  rezultałami  badań  podane  są niepewności  rozszerzone,  dołyczą  one warłości  dolnej  lub gómej

granicy  zakresu  pomiarowego  rnetOd7. W przypadku  tezulłatbW  badań  stwierdzenie  ZgOdnOśCi należY  tTakłowaćiakO  Opinię i inłerprełację.  Wyżel  opisane  posłępowanie  n=  dołyczy  badań
biologicznych,
Wyniki  odnoszą  się wylącznie  do badanych  próbek  (pobranych  lub odebtanych  -  zgodnie  z informacjami  przedstawionymi  w sprawozdaniu).
W przypadku  próbek  dosłarczonych  przez  Kliema,  przedsławione  w sprawozdaniu  infomiacje  dotyczące  łychże  próbek  są informacjami  przekazanymi  przez  KlierAa.  Laborattmum  nie ponosi

odpowiedzialności  za łe infomiacle  ani za sposób  pobtania  ireprezematywność  próbek  pizekazanych  przez  Kliema  do badań.
Sprawozdanie  dotyczy  próbek  w ilości 1 szt i bez  pisemnej  zgody  Laborałońum  nie może  być powielane  inaczej.  jak  łylko  w calości.
W ciągu S4 dni od ołrzymania  sprawozdania  z badan  Klient  ma prawo  do reklamacji.
Laborałorium  nie pizechowuje  próbek  po badaniach,  chyba  że z Klienłem  usłalono  inaczej

Mtejsce  wykonywania  badań:  Ł - Ła%skt. L - Lublin,  M - Myslowice,  PS - Pomiar  In-Siłu

UWAGA:  Oryginalne  sprawozdania  z badan  są wydawane  w fomrie  elektronicznej  z rozszerzeniem  a.pdf, podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  W związku  z tym wszysłkie  wydtuki.  o ile
nie są potwierdzone  za zgodność  z orygina+em,  są kopiami.

Uwagi:

Matryca  A:  Procedura  5 (Podłoże  A)  i Procedura  7 (Podłoże  C -  GVPC).

Granica  wykrywalności:  5tk/100m1

Sprawozdanie  sporządzono  w 1 egz. Koniec  Sprawozdania Oryginal  pdf:  Zleceniodawca,  kopia  pdf:  Archiwum  w/m

lP/0/06/2022/333lFM/13 Słrona 2 z 21



%ę'X"""'l"/% P[Af,  GBAPOLSKA  LABORATORIA  BADAWCZE  . y  .sX 0  ,,  %Ą:::n:::::NM
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka J

-a"i"':0"'
GBA POLSKA Sp Z 0 0 "/'l/iiliili'X'
(dawniej  JARS S.A.)

Member  of  GBA  GROllP  AB 1095
Łajiki,  ul. Kościelna  2a, 05-119 Legionowo

Sprawozdanie  z badań  Nr:  P/0/06/2022/333/FM/14

Zleceniodawca:  Geotermia  Poddębice  Sp.  z o.o.;  99-200  Poddębice,  ul.  Mickiewicza  17A

ZlecenieNr:  P/0/06/2022/333

A - metodyka  akredytowana  (AB  1095);  rcferencyjna  - o ile  prawo  łak  stanowi  (wynik  można  wykorzystać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

AE  - metodyka  akredytowana  (AB  1095)  z zakresu  elastycznego  - referencyjna  o ile  prawo  [ak  skanowł/równoważna  do referencyjnej  (wynik  mo"na  svykorzys[ać  do oceny  zgodności

w obszarze  regulowanym  prawnie).

AR  - metodyka  akredytowana  (AB  1095)  równoważna  do referencyjnej  (wynik  można  wykorzysłać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

MON  - metodyka  akredytowana  w zakrcsie  OiB

GMP+  - mełodyka  objęła  zatwierdzeniem  w zakresie  GA/LP+ BI  l (badania  pasz)

A/P  - mełodyka  akredytowana  Podwykonawcy

P - mełodyka  nieakrcdytowana  Podwykonawcy

Przedmiot  badania:  Wody  na  pływalni

Informacje  dodatkowe:

- niecki  basenowc,  woda  słodka:

- niecki  dla  dzieci  do  lat  3, woda  słodka:

- niecki  basenowe,  woda  słona:

Wartości  minimalne  dla  redoks,  pomiar  elektrodą  Ag/AgCl  3,5  M  KCl:

750  mV  gdy  6,5  <_ pH  <_ 7,3;  770  mV  gdy  7,3  < pH  <_ 7,6

720  mV  gdy  6,5  <_ pH  <_ 7,3;  750  mV  gdy  7,3  < pH  <_ 7,6

700  mV  gdy  6,5  <_ pH  <_ 7,3;  720  mV  gdy  7,3  < pH  <_ 7,8

Punkt  pobrania:  Zewnętrzny  basen  duży  - niecka  basenowa  nr  1  Data:  21 czerwca  2022

Adres  pobrania:

Miejsce  pobrania:

Urządzenie  aerozolujące:

Rodzaj  wody:

Godzina  pobrania:

Temp.  próbki  pobranej  [aC]:

99-200  Poddębice,  ulMickiewicza  19

Centnim  Wodo]ecznictwa  i Rekreacji  w  Poddębicach

Zainstalowane

słodka

10:40:00

32.7

Pobranie  próbek  wg.  A PB-164/P  wyd.  5 z dnia10.01.2C22,  A PN-ISO  19458.2007

Transport  pro'bek:  GBA  POLs   sp.  Z o.o.  Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2455
Numer'iróbki:  18072/06/22  0cenapróbki:  bezzash'zeżeń  Datarozpoczęciabadań:  21-06-2022  Dataza'.<ończeniabadań:  01-07-2022

Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik ęp.** N

M

Liczba  Escheńchia  coli jtk/  100ml AE PN-EN  ISO  9308-1:2014-12,  PN-EN

ISO  9308-1.2014-1!/A1  2017-04

O, jtkj  lOOml;  Rozp.A4Z

(Dz.U  2015  2016)

o

M

Liczba  Pseudomonas  acruguiosa _jtkjlOOml AE PN-EN  ISO  16266:2009 O; jtk/lOOml,  Rozp.MZ

(Dz.U.2015  2016)

o

M

Liczba  Legionella  sp. jtkjlOOml AE PN-EN  ISO  11731.2017-08;  PN-EN

ISO ll73l:20l7-08/Apl:20l9-l2  -

Mahyca  A:  proc.5  (podłoże  A -

BCYE)  i proc.  7 (podłoże  C - GVPC)

O; jłk/lOOml;  Rozp.MZ

(Dz.U.20  15.2016)

iue wykryto

PS

pH  (in-sihi) A PN-EN  ISO  105232012 od 6,5 do 7,6;  -; Rozp.MZ

(Dz.U.:!015.2016)

7,1 +/-0,2

PS

Chlor  wolny mg/l A PB-25/P  wyd.  7 z dnia  10.01.2022 od O,70 do I,OO: mg/l;  Rozp.MZ

(Dz.U.20  15.2016)

0,76 +/-0,  15

PS

I

Chlor  związany  (stężenie  chloramin) mg4 A PB-25/P  wyd.  7 z dnia  10.01.2022 od O,OO do O.30; mg/l:  Rozp.A4Z

(Dz.U.2015.2016)

O.ll +/-0,02
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Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik N  p  . *  * N

PS

Poicncjai  utleniająco-rcdukujący

(rcdoks)  - Obliczenie  (Eh)

mV A PB-247/P  wyd.  4 z dnia  10.01.2022 Patrz  povtyze3 "Informacjc
dodatkowe";  Rozp.MZ

(Dz.U.2015  2016)

785 +t-i02

PS

Połencjał  utIeniająco-redukujący

(redoks)  - Pomiar  elektrodą  Ag/AgC}

w 15M  KCl

mV A PB-247/P  wyd  4 z dnia  10.01.2022 Patrz  powyżej  "Inforn'iacje

dodatkowe",  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

588 +/-76

M

MętnoŚĆ NTU A PN-EN  ISO  7027-1:2016-09 <_ 0,50:  NTU;  Rozp  MZ

(Dz.U.:!015.20  16)

< O,lO

M

Indeks  nadmangaruanowy  (clicmicznc

zapoh'zebowanie  łlenu  - ChZT-Mn)/

utlenialność

mg/l  02 A PN-EN  ISO  8467.2001 <_ 4,0:  mg/l  02;  Rozp.MZ

(Dz.U.20  15.2016)

< 0,50

Np."  - niepewność  rozszerzona  pomiaru  przy  poziomie  ufności  ok. 95% i wspólczynniku  rozszerzerńa  k=2, nie uwzględnia  niepewności  pobierania  próbek,  za wyjąłkiem  przypadkt'w  gdy zosłala  ło
zaznaczone  w uwagach.

Niepewność  podale  się w sytuacji,  gdy ma to znaczenie  dla miarodalności  wyników  badań  lub zgodności  z wymaganiami  / specyfikacjami  oraz na życzenie  Klienła.
%zulłaty  badań  niższe  lub wyższe  niż zakresy  pomiarowe  metod  są pizedsławiane  jako  odpowiednio,«  wańość  dolnej  granicy  zakresu  pomiarowegoa  lub,,>  wartaść  gt'mej  gtanicy  zakresu
pomiarowego".  Wańości  łe słanowią  informację  o rezulłałach  badań.  Jeśli  wraz  z łak pizedsławionymi  rezulłałami  badań  podane  są niepewności  rozszerzane,  dotyczą  one warłości  dolnej  lub gómej
tyanicy  zakresu  pomiarowego  metody.  W przypadku  rezu1łah5w badań  sfwierdzenie  zgodności  należy  łrakłować  jako  opinię  i inlerprełację.  Wy'ej  opisane  posłępowanie  nie dotyczy  badań
biologicznych.
Wyniki  odnoszą  się wylącznie  do badanych  próbek  (pobranych  lub odebranych  -  zgodnie  z informacjami  przedsławionymi  w sprawozdaniu).

W przypadku  próbek  dosłarczonych  przez  Klienła,  predsławione  w sprawozdarvu  infomtacle  do$czące  tychze  próbek  są informacjami  przekazanymi  przez  Klienła.  Laborałorium  nie ponosi
odpowiedzialności  za łe informacje  ani za sposób  pobrania  i reprezenłahpność  próbek  przekazanych  przez  Klienła  do badań.
Spiawozdanie  dotyczy  próbek  w ilości.  1 szt  i bez  pisemnej  zgody  Laborałonum  nie może  być powielane  inaczej,  jak  tylko  w calości.
W ciągu M  dni od ołrzymania  sprawozdania  z badań  Klienł  ma prawo  do reklamacji.
Laborałorium  nie pizechowuje  ptóbek  po badaniach,  chyba  że z Klienłem  usłalono  inaczej
Miejsce  wykonywania  badan.  Ł - Łajski,  L - Lublin,  M - Myslowice,  PS - Pomiar  In-Siłu

uWAGA'  Oryginalne  spiawozdania  z badań  są wydawane  w Tormie elekttonicznej  z iozszerzeniem  a.pdf, podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elekłronicznym.  W związku  z tym wszysłkie  wydtuki,  o ile
nie są pohuierdzone  za zgodność  z oryginalem,  są kopiami.

Uwagi:

Matryca  A:  Procedura  5 (Podłoże  A)  i Procedura  7 (Podłoże  C -  GVPC).

Granica  wykrywalności:  Ijtk/lOOmI

Sprawozdanie  sporządzono  w 1 egz. Koniec  Sprawozdania Oryginal  pdf:  Zleceniodawca,  kopia  pdf:  Archiwum  wlm
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GBA POLSKA Sp z o o. "'i{iiliili'X"
(dawniej JARS S.A.)

McmberoFGBAGROL+P  AB1095
Łajski,  ul. Kościelna  2a, 05-1l9  Legionowo

Sprawozdanie  z badań  Nr:  P/0/06/2022/333/FM/15

Zleceniodawca:  Geotermia  Poddębice  Sp.  z o.o.;  99-200  Poddębice,  ul.  Mickiewicza  l7A

ZlecenieNr:  P/0/06/2022/333

A - meiodyka  akredytowana  (AB  1095);  referencyjna  - o ile  prawo  tak  stanowi  (wynik  można  wykorzysłać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

AE  - metodyka  akredytowana  (AB  1095)  z zakresu  elastycznego  - referencyjna  o ile  prawo  tak s[anowi/równoważna  do referencyjnej  (wynik  moia  wykorzys[ać  do oceny  zgodności

w obszarze  regulowanym  prawnie).

AR  - mełodyka  akredytowana  (AB  1095)  równoważna  do referencyjnej  (wynik  można  wykorzysiać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

MON  - meiodyka  akredytowana  w zakrcsie  OiB

GMP+  - mełodyka  objęła  zatwierdzeniem  w zakrcsie  GMP+  Bl  l (badania  pasz)

A/P  - metodyka  akredytowana  Podwykonawcy

P - mctodyka  nieakredytowana  Podwykonawcy

Przedmiot  badania:  Wody  na  pływalni

Informacje  dodatkowe:

- niccki  basenowe,  woda  słodka:

- niecki  dla  dzieci  do  }at  3, woda  słodka:

- niecki  basenowe,  woda  słona:

Wartości  minimalne  dla  redoks,  pomiar  elektrodą  Ag/AgCl  3,5  M  KCl:

750  mV  gdy  6,5  <_ pH  <_ 7,3;  770  mV  gdy  7,3  < pH  <_ 7,6

720  mV  gdy  6,5  <_ pH  <_ 7,3;  750  mV  gdy  7,3  < pH  <_ 7,6

700  mV  gdy  6,5  <_ pH  <_ 7,3;  720  mV  gdy  7,3  < pH  <_ 7,8

Punkt  pobrania:  Zewnętrzny  basen  duży  - niecka  basenowa  nr  2  Data:  21 czerwca  2022

Adres  pobrania:

Miejsce  pobrania:

Urządzenie  aerozolujące:

Rodzaj  wody:

Godzina  pobrania:

Temp. próbki pobranej laC]:

99-200  Poddębice,  u}.Mickiewicza  19

Centrum  Wodolecznictwa  i Rekreacji  w  Poddębicach

Zainstalowane

słodka

10:43:00

32.6

Pobrani'ep'oabekwg: APB464/P d.5zdm'alO.Ol.2C22,APN-ISO 19458:2007 Pobierający'.  PróbkobiorcaGBA  pOLS  «'.  2455
Transporł  próbek:  GBA  POLSKA  Sp. z o.o.

Numerpróbki:  18073/06/22  0cenapróbki:  bezzastrzeżeń  Datarozpoczęciabadań:  21-06-2022  Dataza:cończeniabadań:  01-07-2022

Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik N  p  . *  * N

M

Liczba  Eschcrichia  coli jł)"lOOml AE PN-EN  ISO  9308-14014-12,  PN-EN

ISO  9308-l.20l4-l2/Al:20l7-04

O, jtk/  lOOml;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015  2016)

o

M

Liczba  Pscudomonas  aeniginosa jtk/  lOOml AE PN-EN  ISO 16266:2009 O; jtk/lOOml;  Rozp  MZ

(Dz.U.2015  2016)

o

M

Liczba  Legionella  sp. jtkjlOOml AE PN-EN  ISO 11731:2017-08,  PN-EN

ISO ll7_ll:2017-08/Apl.20l9-l2  -

Matiyca  A:  proc.5  (podloże  A  -

BC  YE)  i proc.  7 (podłożc  C - GVPC)

O; jłk/lOOml;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

nie  wykryto

PS

pH  (in-situ) A PN-EN  ISO 10523-2012 od 6,5 do 7,6;  -; Rozp.MZ

(Dz.U.2015.2016)

7, l +/-0,2

PS

Chlor  wolny mg4 A PB-25/P  wyd.  7 z dnia  10.01.2022 od O,70 do l,OO; mg4;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.2016)

0,75 +/-O,  l s

PS

Chlor  związany  (slężenie  chloramin) mg/l A PB-257P  wyd.  7 z dnia  10.01.2022 od O,OO do O.30; mg/l;  Rozp.MZ

(Dz.U.20  15.2016)

0.12 +/-0,02
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Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik '% p  . *  * N

PS

Potencjai  utleniająco-reduhjący

(rcdoks)  - Obliczenic  (Eh)

mV A PB-247/P  wyd.  4 z dnia  10.01.2022 Patrz  powyżej  "Inforn'iacje

dodatkowe";  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

789 +/-103

PS

Połencjał  utIcniająco-redukujący

(redoks)  - Pomiar  elekłrodą  Ag/AgCl

w 3,5M  KCl

mV A PB-247/P  wyd  4 z dnia  10.01.2022 Patrz  poqżej  "Informac3e
dodaikowe":  Rozp.MZ

(Dz.U.2015  2016)

592 +/-77

M

MęinoŚć NTU A PN-EN  ISO  7027-1.2016-09 <_ 0,50:  NTU;  Rozp.MZ

(Dz  U.2015  2016)

<O,lO

M

Indcks  nadmanganianowy  (chcmiczne

zapoti'zebowanie  łlenu  - ChZT-Mn)/

utlenialność

mg/l  02 A PN-EN  ISO  8467:2001 <_ 4,0;  mg71 02;  Rozp.MZ

(Dz.U.20  15.2016)

< 0,50

Np.-  - niepewność  rozszerzona  pomiaru  pizy  poziomie  ufności  ok. 95'/o i wspólczynniku  rozszerzenia  k=2, nie uwzględnia  niepewności  pobierania  próbek,  za wyjątkiem  przypadków  gdy zosłalo  ło
zaznaczone  w uwagach.

Niepewność  podale  się w sytuacji,  gdy ma ło znaczenie  dla miarodajności  wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikaclami oraz na zyczenie Klienła.
Rezulłal  badań  niższe  lub wyższe  niż zakresy  pomiarowe  mełod  są przedstawiane jako odpowiednio,,< warłość dolnej gtanicy zakresu pomiarowego"lub,,> wańość górnej gtanicy zakresu
pomiarowego".  Wańości  łe słanowią  infoimację  o tezulłałach  badań.  Jeśli  wraz  z łak  pizedsławionymi  rezulłałami  badań  podane  są niepewności  rozszerzone,  dołyczą  one wariości  dolnej  lub górntJ
granicy  zakresu  pomiarowego  metody.  W pizypadku  rezurtatów  badań  stwierdzenie  zgodności  należy  łraktować  jako  opinię  i inłerprełację.  Wyżej  opisane  posłępowanie  nie dotyczy  badań
biologicznych.
Wyniki  odnoszą  się wylącznie  do badanych  próbek  (pobranych  lub odebtanych  -  zgodnie  z informacjami  przedsławionymi  w sprawozdaniu).
W przypadku  próbek  dosłarczonych  przez  Klienła,  przedsławione  w sprawozdaniu  informacje  doiyczące  łychze  prt5bek są informacjami  przekazanymi  przez  Klienła.  Laborałorium  tue ponosi
odpowiedzialności  za łe informacje  ani za sposób  pobrania  i ieprezematywność  próbek  przekazanych  przez  Kliema  do badań.
Sprawozdanie  dołyczy  próbek  W :IO!;C:' 1 szt i bez  pisemnej  zgody  Laborałońum  nie moze  być  powielane  inaczej,  jak  $lko  w calości.
W ciągu  14 dni od ołrzymania  sprawozdania  z badań  Klienł  ma ptawo  do reklamacji.
Laborałorium  nie przechowuje  próbek  po badaniach,  chyba  że z Klienłem  usłalono  inaczej
Miejsce  wykonywania  badań:  Ł - Łajski,  L - Lublin,  M - Myslowice,  PS - Pomiar  In-Siłu

UWAGA:  Oryginalne  sprawozdania  z badań  są wydawane  w formie  elektronicznej  z rozszerzeniem  '.pdf,  podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  W związku  z łym wszystkie wydruki, o ile
nie są potwierdzone  za zgodność  z oryginalem,  są kopiami.

Uwagł:

Matryca  A:  Procedura  5 (Podłoże  A)  i Procedura  7 (Podłoże  C -  GVPC).

Granica  wyakiywalności:  ljtk/lOOm1

Sprawozdanie  sporządzono  w j egz. Koniec  Sprawozdania  Oryginal  pdf:  Zleceniodawca,  kopia  pdf:  Archiwum  w/m
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GBA POLSKA Sp Z O.O "/'l/iiliill"'
(dawniej JA_RS S A.)
Mcmbcr of GBA GROUP AB 1095
Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Lcgionowo

Sprawozdanie  z badań  Nr:  P/0/06/2022/333/FM/l6

Zleceniodawca:  Geotermia  Poddębice  Sp. z o.o.;  99-200  Poddębice,  ul. Mickiewicza  l 7A

ZlecenłeNr:  P/0/06/2022/333

A - metodyka  akredytowana  (AB 1095);  referencyjna  - o i}c prawo  łak  stanowi  (wynik  moia  wykorzysfać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

AE - metodyka  akredytowana  (AB  1095)  z zakresu  elastycznego  - referencyjna  o ile prawo  iak słanowi/równoważna  do referencyjnej  (wynik  można  wykorzystać  do oceny  zgodności
w obszarze  regulowanym  prawnie).

AR  - mejodyka  akredytowana  (AB 1095) równoważna  do referencyjnej  (wynik  można  wykorzystać  do oceny  zgodności  w obszarze  regulowanym  prawnie).

MON  - mełodyka  akredytowana  w zakresie  OiB

GMP+  - mciodyka  objęta  zatwierdzeniem  w zakrcsie  GMP+  Bl  l (badania  pasz)

A/P - metodyka  akrcdytowana  Podwykonawcy

P - mełodyka  nicakredytowana  Podwykonawcy

Przedmiot  badania:  Wody  na  pływalni

Informacje  dodatkowe:

- niccki  basenowc,  woda  słodka:

- niecki  dla  dzieci  do lat  3, woda  słodka:

- niecki  basenowe,  woda  słona:

Wartości  minimalne  dla  redoks,  pomiar  elektrodą  Ag/AgCl  3,5 M  KC1:

750  mV  gdy  6,5 <_ pH  <_ 7,3;  770  mV  gdy  7,3 < pH  <_ 7,6

720  mV  gdy  6,5 <_ pH  <_ 7,3;  750  mV  gdy  7,3 < pH  <_ 7,6

700  mV  gdy  6.5 <_ pH  <_ 7,3;  720  mV  gdy  7,3 < pH  <_ 7.8

Punkt  pobrania:  Zewnętrzny  basen  mały-  niecka  basenowa  Data:  21 czerwca  2022

Adres  pobrania:

Miejsce  pobrania:

Urządzenie  aerozolujące:

Rodzaj  wody:

Godzina  pobrania:

Temp.  próbki  pobranej  [oC]:

99-200  Poddębice,  ul.Mickiewicza  19

Centrum  Wodolecznictwa  i Rekreacji  w Poddębicach

Zainstalowane

słodka

10:51:00

33.3

Pobrani'eproabekwg: APB464IPd.5z'al0.Ol.2C22,APN-ISO 19458:2007 Pobierający'.  PróbkobiorcaGBAPOLS'.2455
Transport  próbek:  GBA  POLSKA  Sp. z o.o.

Numer  iróbki:  l 8070/06/22  0cena  próbki:  bez  zastrzeżeń  Data  rozpoczęcia  badań:  21-06-2022  Data  za:<ończenia  badań:  01-07-2022

Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik N  p . *  * N

M

Liczba  Eschcńchia  coli jtk/lOOml AE PN-EN  ISO9308-1:20l4-12,PN-EN
ISO 9308-l.20l4-l2/Al:20l7-04

O, jtk/lOOml;  Rozp.MZ
(Dz.U.2015.20  16)

o

M

Liczba  Pscudomonas  acniginosa jtkjlOOml AE PN-EN  ISO 16266 2009 O, jtk/lOOml;  Rozp MZ
(Dz.U.2015.20  16)

o

M

Liczba  Legionella  sp jtk/  l OOml AE PN-EN  [SO 11731.2017-08,  PN-EN
ISO ll73l:20l7-08/Apl:20l9-l2  -
Matryca  A: proc.5  (podłoże  A -

BCYE)  i proc.7  (podłoże  C - GVPC)

O, jtk/lOOml;  Rozp.MZ
(Dz.U.2015.2016)

nie wykayło

PS

pH (in-situ) A PN-EN  ISO 10523:2012 od 6,5 do 7,6, -; Rozp MZ

(Dz.U.2015.20  16)

7, l +/-0,2

PS

Chlor  wolny mg/l A

I

PB-25/P  wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od O,70 do l,OO; mg/l;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.20  16)

0,74 +/-0,  15

PS

Chlor  związany  (słężenie  chloramin) mg/l A PB-257P wyd.  7 z dnia 10.01.2022 od O,OO do O.30: mg/l;  Rozp.MZ

(Dz.U.2015.2016)

0.06 +/-O,O l
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Lab. Badany  parametr j.m. Akr. Metodyka  badania  wg Wymagania Wynik '% p  . *  * N

PS

Połcncjai  utlcniająco-reduku3ący
(redoks)  - Obliczenie  (Eh)

mV A PB-247/P  wyd  4 z dnia  10.01.2022 Patrz  powyże3  "Inforn'iac3e
dodatkowe";  Rozp  MZ

(Dz.U.2015.20  16)

767 -I-/-lOO

PS

Połcncjał  utIeniająco-redukujący

(redoks)  - Pomiar  elektrodą  Ag/AgCl

w 3,5M  KCl

mV A PB-247/P  wyd.  4 z dnia  lO 01.2022 Pati'z  powyżej  "Informacje

dodatkowc':  Rozp  MZ

(Dz.U  2015.2016)

570 -1-/-74

M

MęinoŚć NTU A PN-EN  ISO  7027-1:2016-09 <_ 0,50:  NTU;  Rozp.MZ

(Dz  U 2015.2016)

< O,lO

M

Indeks  nadmanganianowy  (chemicznc

zapoti'zcbowanie  łlenu  - ChZT-Mn)  /

utlenialność

mg/l  02 A PN-EN  ISO  8467:2001 <_ 4,0,  mg/l  02;  Rozp.MZ

(Dz.U.20  15.2016)

< 0,50

Np."  - niepewność  rozszerzona  pomiaru  przy poziomie  ufności  ok. 95% i wspólczynniku  rozszerzenia  k=2, nie uwzględnia  niepewności  pobierania  próbek,  za wyjątkiem  przypadków  gdy zosłalo  ło
zaznaczone  w uwagach.

NiepewnoŚĆ  podaje  się w sytuacji.  gdy ma ło znaczenie  dla miarodalności  wyników  badań  lub zgodności  z wymaganiami  I specyfikacjami otaz na życzenie Kliema.
Rezulłały  badań  niższe  lub wyższe  niż zakresy  pomiarowe  mełod  są przedsławiane  jako  odpowiednio,,<  warłość  dolnej  granicy  zakresu  pomiarowego"lub,,>  warłość  gómej  granicy  zaktesu
pomiaiowego".  Wariości  łe słanowią  informację  o rezulłałach  badań.  Jeśli  waz  z łak  predsławionymi  rezulłałami  badań  podane  są niepewności  rozszerzone, dotyczą  one wańości dolnej lub gómej
granicy  zakresu  pomiarowego  metody.  W przypadku  rezulłatów  badań  stwierdzenie  zgodności  należy  trakłować  jako  opinię  i inłetprełaclę.  Wyżel  opisane  posłępowanie  nie dotyczy  badań
biologicznych.
Wyniki  odnoszą  się wylącznie  do badanych  próbek  (pobranych  lub odebianych  -  zgodnie  z informaclami  przedsławionymi  w sprawozdaniu).
W przypadku  prt'bek  dosłarczonych  przez  Klienła,  przedstawione  w sprawozdaniu  informacje  dołyczące  tychze  próbek  są informacjami  przekazanymi  pr'zez Kliema. Laborałońum  nie ponosi
odpowiedzialności  za łe infomiacje  ani za sposób  pobrania  i reprezeniatywność  próbek  przekazanych  przez  Klienła  do badań.
Sprawozdanie  dotyczy  próbek  w ilości:  1 szt i bez  pisemnej  zgody  Laborałorium  nie moze  być  powielane  inaczej,  jak  łylko  w calości.
W ciągu  14 dni od otrzymania  sprawozdania  z badań  Klienł  ma prawo  do reklamacji.
Laborałorium  nie przechowuje  próbek  po badaniach,  chyba  że z Klienlem  usłalono  inaczej
Miejsce  wykonywania  badań.  Ł - Łajski.  L - Lublin,  M - Myslowice,  PS - Pomiar  In-Siłu

LIWAGA.  Oryginalne  sprawozdania  z badań  są wydawane  w formie  elekłronicznej  z rozszereniem  a.pdf, podpisaru  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  W związku  z tym wszystkie wydtuki, o ile
nie są potwierdzone  za zgodność  z oryginalem,  są kopiami.

Uwagi:

Matryca  A: Procedura  5 (Podłoże  A) i Procedura  7 (Podłoże  C -  GVPC).

Granica  wykrywalności:  5tk/100m1

Sprawozdanie  sporządzono  w 1 egz. Koniec  Sprawozdania Oryginal  pdf:  Zleceniodawca,  kopia  pdf:  Archiwum  w/m
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