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Zbiorcza roczna ocena wody na Plywalni
Hotelu & SPA llerbarium”™ w Chomiyzy Szlacheckiej gm. Ggasawa
w 2023 roku

Na podstawie art. 4 ust. | Ustawy z dnia {4 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z poiniejsza zmiana), § 4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagai, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), po zapoznaniu sig #¢ sprawozdaniami z badan wody realizowanymi w ramach
wewngtrznej kontroli jakodei wody przez wiasciciela plywalni i sprawozdaniami 2 badan wody wykonanymi
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarncgo w Zninie oraz na podstawic posiadanej
dokumentacji

Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitaray w Zninie
dokonal zbiorcz¢j rocznej oceny wody na ptywalni i stwierdza, ze

I.  Woda doprowadzana na plywalnig pochedzi 2 systemu zbiorowego zaopatrzenia w wode (Wodociag
Laski Wielkie gm. Gasawa), realizowanego przez Zaklad Robét Publicznych w Gasawie i spelnia
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministre Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wiasciciel plywalni
przeprowadzil oceng jakosci wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) zwanego dalej
Rozporzadzeniem.

2. Na plywalni znajdujc si¢ niecka basenowa wyposazona w dysze masujyce, wytwarzajace aerozol
wodno-powietrzny oraz wanna jacuzzi. Obiekt nie posiada niecek przeznaczonych do nauki plywania dla
niemowlat i malych dzieci do lat 3.

3. Zgodnic z § 3 Rozporzadzenia whasciciel plywalni prowadzil biezaca obserwacje wody.
W wyniku powyzszych czynnosci nie stwicrdzono zmian organoleptycznych (preejrzystosé wody i inne
zanicczyszczenia). Prowadzona byla takze biezaca kontrola nad prawidlowodcia dziatania urzadzen
w wyniku, ktorcj nie odnotowano sytuacji, ktére obligowalyby do wylaczenia niecki bascnowej iflub
wanny jacuzzi.

4. Wiasciciel plywalni wykonywat systematyczne i udokumentowane badania jakoici wody zgodnic
z harmonogramem ustalonym z Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Zninie. Probki
wody do badan labaratoryjnych byly pobierane z cz¢stotliwodcia okreslong w Rozporzadzeniu. Réwniez
zakres badan byl zgodny z Rozporzadzeniem.
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5. Badania jakoéci wody w ramach Kontroli wewngtrznej oraz urzedowej wykonywaly laboratoria
posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badai. Stosowane metodyki
referencyjne analiz byly zgodne z zalgeznikicm nr 4 do Rozporzadzenia. Dla kontroli urzedowej badania
wykonywalo Laboratorium  Wojewddzkiej  Stacji Sanitamo-Epidemiologiczne) w  Bydgoszczy
i Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej
w Inowroclawiu.

6. Na podstawie analizy wynikow badan wody wykonanych w 2023 r. nic stwicrdzono przekroczen
dopuszczalnej wartosci parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zninie
stwierdza, ze
jako$é wody na Plywalni Hotelu & SPA +Herbarium” w Chomigzy Szlacheckicj gm. Gasawa

w 2023 roku spelniala wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie, wymagad, jakim powinna odpowiadaé woda na phywalniach (tekst
jednolity: Dz. U z 2022 r. poz. 1230)
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